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1. Inleiding 
 

In februari 2012 zag de eerste versie van het Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwbouw van UCP 
het licht na een jaar van intensief overleg met de gebruikers. Door allerlei omstandigheden is het 
programma lang blijven liggen en twee maal herijkt.  
Het PvE van 09-11-2017, 2e herijking, vormde de basis voor het eerste ontwerp van de ontwerpers van 
Atelier Pro en Vakwerk. Helaas is de aanbesteding van dit ontwerp begin 2020 mislukt. Gevolg was dat 
er bezuinigd moest worden  Nu, augustus 2021, ligt er een aangepast definitief ontwerp ter 
aanbesteding.  
 
DŜŘǳǊŜƴŘŜ ƘŜǘ ƻƴǘǿŜǊǇǇǊƻŎŜǎ ǿŜǊŘ ŘǳƛŘŜƭƛƧƪ Řŀǘ ŜŜƴ ŀŀƴǘŀƭ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ƻƴǘǿŜǊǇ ŜǎǎŜƴǘƛšƭŜ ǘƘŜƳŀΩǎ 
nadere uitwerking vroeg. Die zijn met de hulp van medewerkers van UCP, UMCG en die van Bouw en 
Facilitair door de projectgroep nieuwbouw UCP  in diverse documenten vastgelegd.  
 
In dit verzameldocument zijn deze documenten zo goed mogelijk verzameld. Ook enkele stukken uit het 
originele PvE zijn hier opgenomen (H2). Het originele PvE is aan het einde van de eerste VO fase up to 
date gemaakt met de stand van toen (PvE ς eind VO fase 15-03-2019), dat document is  niet 
opgenomen. Wel zijn de relevante stukken opgenomen die later zijn aangepast n.a.v. het definitieve 
ontwerp van augustus 2021.  
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2. Missie ς Visie ς Sfeer 
 
Bron: PvE voor de nieuwbouw van UCP van 9 november 2017. 
 

2.1 De missie  
5Ŝ ƪƻŜǊǎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ¦a/D ƛǎ ǾŜǊǿƻƻǊŘ ƛƴ ŘŜ ƳƛǎǎƛŜ Ψ.ƻǳǿŜƴ ŀŀƴ ŘŜ ǘƻŜƪƻƳǎǘ Ǿŀƴ ƎŜȊƻƴŘƘŜƛŘΩΦ 5Ŝ ȊƛŜƪŜ 
en de gezonde mens staan hierin centraal. Het UMCG wil bijdragen aan een gezonde samenleving met 
een bevolking die tot op hoge leeftijd actief kan participeren. Een centraal onderzoeksthema binnen de 
ƳƛǎǎƛŜ ƛǎ Řŀƴ ƻƻƪ ΨƎŜȊƻƴŘ ƻǳŘŜǊ ǿƻǊŘŜƴΩΦ hƴŘŜǊ ŘŜ ƴƻŜƳŜǊ ΨƘŜŀƭǘƘȅ ŀƎŜƛƴƎΩ ǿƻǊŘǘ Řƛǘ ǾŜǊǘŀŀƭŘ ƴŀŀǊ ŘǊƛŜ 
kerntaken: patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en opleiding en onderwijs. Het UMCG wil 
nationaal en internationaal hét kenniscentrum worden op het gebied van healthy ageing. De visie van 
ƘŜǘ ¦a/D ƛǎ ǎŀƳŜƴ ǘŜ ǾŀǘǘŜƴ ŀƭǎ ΨǇƛƻƴƛŜǊŜƴ ƛƴ ƻƴŘŜǊȊƻŜƪΣ ƪŜƴƴƛǎ ǘƻŜǘǎŜƴ Ŝƴ ŘŜƭŜƴ Ŝƴ ȊƻǊƎȊŀŀƳ ǾƻƻǊ 
ƳŜƴǎŜƴΩΦ  
 
De missie en visie van het UCP sluiten hierbij aan. Het UCP levert topreferente zorg voor volwassenen in 
de regio Noord-Nederland en wil mensen met een psychiatrische aandoening de beste psychiatrische 
diagnostiek en behandeling bieden. Wetenschappelijk onderzoek speelt daarbij een belangrijke rol. Het 
UCP wil leidend zijn in het verbeteren van de prognose van mensen met psychiatrische aandoeningen, 
door kennisontwikkeling en klinische toepassing hand in hand te laten gaan. Het streven is verlichting 
van het lijden, versterken van autonomie en herstel en verbetering van persoonlijk en maatschappelijk 
functioneren. In de behandelingen van complexe, deels therapieresistente patiënten wil het UCP 
vooroplopen en regionaal en landelijk zichtbaar en herkenbaar zijn. Het UCP streeft daarbij naar een 
nauwe samenwerking tussen behandelaren, patiënten, opleidingen en onderzoekers omdat we geloven 
dat die verschillende perspectieven aanvullend en noodzakelijk zijn om innovatie te bewerkstelligen. 

 
Het UCP voelt een sterke verantwoordelijkheid in het zoeken naar nieuwe behandelingsmethoden door 
innovatie en onderzoek. Het biedt een werkplaats voor toonaangevend onderzoek en biedt onderwijs 
en opleiding van hoog niveau aan. Daarmee wil het UCP een bredere bijdrage leveren aan de 
verbetering van psychiatrische zorg voor diverse groepen. Het UCP zoekt actief samenwerking met 
andere disciplines en organisaties om de beste psychiatrische zorg in samenhang te bieden aan 
bijvoorbeeld somatische zieke patiënten en patiënten met stemmings- en psychotische stoornissen die 
elders onvoldoende zijn opgeknapt. 
 

2.2 Ambitie UCP voor de nieuwbouw 
De nieuwbouw moet een gebouw zijn waar de patiënt zich welkom voelt. Transparant en open en je 
voelt je er veilig. Een gebouw met een herkenbare eigen hoofdingang die makkelijk te vinden is. Die 
uitnodigend is o.a. door zijn ruimtelijke vormgeving en de aanwezigheid van groen.  
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Het thema healing environment is van groot belang voor zowel de medewerkers als de patiënten. Door 
het toepassen van de principes van een healing environment draagt het gebouw bij aan het fysiek, 
mentaal en sociaal welbevinden van patiënten, bezoekers en de mensen die in het gebouw werken. In 
hoofdstuk 1.3 is dit thema verder uitgewerkt. 
 

 
 
Het UCP wil: 

¶ Een rustige plek zijn voor patiënten om vanuit rust, ruimte en activering (waar mogelijk) te werken 
aan het eigen herstel. 

¶ Een werkplaats zijn voor medewerkers waar effectieve behandeling, inspiratie, samenwerking, 
onderzoek, opleiden en innovatie samengaan. 

¶ Een plek zijn waar familie van patiënten zich welkom voelt en zich gestimuleerd voelt partner in de 
zorg te zijn. 

¶ Zichtbaar zijn voor de maatschappij en patiënten verleiden stappen te (blijven)zetten in de 
maatschappij. Het is belangrijk dat de patiënt zich niet van de maatschappij af keert. 

¶ Een flexibel, toekomstbestendig en duurzaam gebouw neerzetten. Het dient toekomstbestendig te 
zijn voor mogelijke veranderingen zoals wijzigingen in patiëntengroepen, behandelvormen, 
capaciteit, financiering, arbeidsmarkt en toenemende digitalisering. 

2.2.1 Huisvestingsambities in relatie tot de patiëntenzorg 
±ƻƻǊ ŘŜ ƪŜǊƴǘŀŀƪ ΩǇŀǘƛšƴǘŜƴȊƻǊƎΩ ƛǎ ƘŜǘ ōŜƭŀƴƎǊƛƧƪ Řŀǘ ƘŜǘ ƴƛŜǳǿŜ ƎŜōƻǳǿ ȊƻŘŀƴƛƎ ǿƻǊŘǘ ǾƻǊƳƎŜƎŜǾŜƴ 
dat de omgeving bijdraagt aan het herstel van de patiënt: een healing environment. Door de aard van de 
ziektebeelden en de impact ervan op de patiënt en zijn of haar omgeving is de opnameduur in de kliniek 
van het UCP doorgaans langer dan bij andere specialismen in het ziekenhuis. Het is geen uitzondering 
dat een opname bij het UCP meer dan twee maanden duurt.  
Dit langere verblijf heeft consequenties voor het ontwerp van het gebouw. Voorkomen moet worden 
Řŀǘ ŘŜ ǇŀǘƛšƴǘŜƴ ȊƛŎƘ ǘŜǊǳƎǘǊŜƪƪŜƴ ǳƛǘ ŘŜ ƳŀŀǘǎŎƘŀǇǇƛƧΦ IŜǘ ǎǘǊŜǾŜƴ ƛǎ ǇŀǘƛšƴǘŜƴ ΨǘŜ ǾŜǊƭŜƛŘŜƴΩ ǘƻǘ 
activering om zo de gezonde functies te behouden, en zoveel mogelijk hun gewone leven voort te 
zetten. 
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De optimale leefomgeving verschilt per patiëntengroep (fase en mate van ziekte): 

¶ Beschermende en vriendelijk ogende omgeving voor de opgenomen patiënten. 

¶ Normaliserende, uitdagende omgeving voor poli-patiënten, patiënten in deeltijd en patiënten die 
rehabiliteren tijdens opname. 

¶ Nauwe aansluiting met somatiek voor patiënten die naast psychiatrisch ook somatisch behandeling 
behoeven. 

 

2.2.2 Huisvestingambities in relatie tot de medewerkers 
Bij de uitvoering van de kerntaken is het voor medewerkers in de zorg én in het onderzoek en onderwijs 
belangrijk dat het gebouw een prettig werkomgeving biedt. Het UCP wil een werkplaats zijn voor 
medewerkers waar effectieve behandeling, inspiratie, samenwerking, ontmoeten, uitwisselen en 
innovatie samengaan. De nieuwe huisvesting moet de werkprocessen ondersteunen in alle facetten en 
ƳƻŜǘ ǾŜƛƭƛƎ ǾƻŜƭŜƴΦ IŜǘ ōƛŜŘǘ ŜŜƴ ŀŀƴǘǊŜƪƪŜƭƛƧƪŜΣ ΨǿŀǊƳŜΩ ƻƳƎŜǾƛƴƎ ƻƳ ƛƴ ǘŜ ǿŜǊƪŜƴΦ IŜǘ ƛǎ ŜŜƴ gebouw 
waar men trots op kan zijn! 

2.2.3 Huisvestingsambities in relatie tot onderzoek en onderwijs 
Voor de academische kerntaken is het belangrijk dat het gebouw interactie met de buitenwereld 
stimuleert en een platform voor innovatie biedt. Het UCP wil doorgroeien tot een kenniscentrum voor 
de Psychiatrie in Noord-Nederland. Het gebouw krijgt een open uitstraling en sfeer waarin 
ontmoetingen worden gefaciliteerd, waarmee het motiveert tot innoveren en experimenteren. Het 
gebouw stimuleert een kruisbestuiving tussen zorg, onderzoek en onderwijs en biedt mogelijkheden 
voor het realiseren van meerdere professionele netwerken. Voor de studenten die bij het UCP onderwijs 
komen volgen, is duidelijk dat zij bij het UCP volgens moderne inzichten in de psychiatrie worden 
opgeleid. Het gebouw biedt hen een veilige en goede plek om te werken en leren.  
 

2.3 Healing environment 
Dit thema is van groot belang voor zowel de medewerkers als de patiënten. Door het toepassen van de 
principes van een healing environment draagt het gebouw bij aan het fysiek, mentaal en sociaal 
welbevinden van patiënten, bezoekers en de mensen die in het gebouw werken.  
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Voor mensen met een psychiatrische achtergrond is de omgeving misschien nog meer van belang dan 
voor anderen. Steeds meer raken we ervan overtuigd dat bijvoorbeeld lichaamsbeweging, frisse lucht en 
daglicht ondersteunend zijn voor de behandeling en bijdragen aan herstel. Voor het UCP willen we een 
gebouw dat hieraan optimaal bijdraagt. We willen alle aspecten van healing environment benutten en 
in dit opzicht een voorbeeld zijn in Nederland. 
Tevens dragen het gebouw en de inrichting bij aan hoop en perspectief. Het helpt gezond functioneren 
te herwinnen, het straalt gastvrijheid en kwaliteit uit. Er is aandacht besteed aan de ruimte waarin we 
ƻƴȊŜ ǇŀǘƛšƴǘŜƴ ƻƴǘǾŀƴƎŜƴΣ Ȋƻŀƭǎ ƛƴ ŜŜƴ ƎƻŜŘ ƘƻǘŜƭΦ IŜǘ ƛǎ ƻƻƪ ŜŜƴ ƎŜōƻǳǿ ƻǇ ΨƳŜƴǎŜƭƛƧƪŜ ƳŀŀǘΩΣ ƴƛŜǘ 
imponerend, maar omarmend. Er is ruimte voor initiatief van de gebruikers. 
 
²ŀƴƴŜŜǊ ǿŜ ǎǇǊŜƪŜƴ ƻǾŜǊ ŜŜƴ ΩƘŜŀƭƛƴƎ ŜƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘΩ ǾƻƻǊ ǇǎȅŎƘƛŀǘǊƛǎŎƘŜ ǇŀǘƛšƴǘŜƴ ŘŜƴƪŜƴ ǿŜ ŀŀƴΥ 

¶ Een gebouw dat eigen activiteiten en eigen initiatief van patiënten mogelijk maakt en simuleert 
(m.b.t. zelfverzorging, koken, contact met naasten, vrije tijdbesteding behouden). Belangrijk is 
herwinnen van controle en autonomie. 

¶ Een gebouw dat veiligheid en bescherming biedt voor mensen die agressief, angstig, in de war of 
gedesoriënteerd zijn, zonder een restrictieve uitstraling te hebben. Een gebouw met een heldere 
structuur, voldoende (bewegings)ruimte en voldoende mogelijkheden om zich terug te trekken, dit 
vergroot de ervaren veiligheid. 

¶ IŜǘ ƻǇǘƛƳŀŀƭ ΨōŜƴǳǘǘŜƴΩ Ǿŀƴ ŘŀƎƭƛŎƘǘ ƛǎ ŜŜƴ Ŝƛǎ, omdat natuurlijk licht ondersteunend is voor het 
herstel. Hoe meer natuurlijk daglicht hoe beter, zeker in de ochtend. 

¶ Het gebouw moet uitnodigen/stimuleren om naar buiten te gaan. Buitenruimte(s) moet(en) 
voldoende ruimte bieden, gemakkelijk te vinden en goed bereikbaar zijn. Buitenruimte(s) moet(en) 
uitnodigend zijn, ook bij slecht weer. Het streven is dat iedere klinische patiënt een uur per dag 
(liefst in de ochtend) buiten is. 

¶ De klinische patiënten, die gebonden zijn aan de omgeving van het ziekenhuƛǎΣ ƳƻŜǘŜƴ Ψƛƴ ƘŜǘ 
ƎǊƻŜƴΩ ƪǳƴƴŜƴ ȊƛƧƴΦ ¢ƻŜƎŀƴƪŜƭƛƧƪŜ ƎǊƻŜƴŜ ōǳƛǘŜƴǊǳƛƳǘŜ Ƴŀŀƪǘ ƻƴŘŜǊŘŜŜƭ ǳƛǘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿΦ 

¶ Het gebouw moet de biologische klok en het dag-nacht ritme van patiënten ondersteunen. Hierbij is 
daglicht, groen, natuur en buitenlucht essentieel. 

¶ Het gebouw draagt waar mogelijk bij aan lichamelijke gezondheid. Dit betekent dat het ontwerp 
moet uitnodigen om de trap te nemen, om buiten te zitten en te wandelen en om te sporten in en 
om het gebouw (bijvoorbeeld trapveldje, tafeltennistafels, basketbalnet, jeu de boulles baan in het 
zicht, yoga ruimte etc.). 

¶ Het gebouw geeft een gevoel van privacy (bijvoorbeeld enigszins afgeschermd kunnen zitten), maar 
tevens zijn er altijd verpleegkundigen en behandelaren in het zicht. Gevoelde veiligheid, als gevolg 
van openheid en transparantie, is minsten zo belangrijk als privacy. Het gebouw nodigt uit tot 
contact, het stimuleert interactie tussen patiënten en staf. 

¶ Er is plaats voor het sociale netwerk van patiënten (familie en vrienden). Rooming in is op de 
klinieken mogelijk. Overal in het gebouw is ruimte om samen te zitten of samen iets te doen. 

¶ Het gebouw ondersteunt het herwinnen van controle en autonomie doordat het bijdraagt aan 
oriëntatie in tijd en plaats. Logische indeling, heldere bewegwijzering, overal zicht op buiten 
(duidelijkheid over tijdstip van de dag, weer, oriëntatie in het gebouw etc.). 

2.3.1 Een optimaal binnenklimaat 
Licht 

¶ Het gebouw heeft een optimaal daglichtontwerp. Dit wil zeggen dat (naast de normale Arbonorm 
voor daglicht etc.) door het ontwerp minimaal vanuit alle ruimten waar patiënten gebruik van 
maken uitzicht is op buiten en het daglicht zoveel mogelijk benut wordt. Of het moet specifiek 
anders beschreven zijn in de komende hoofdstukken.  
Zonwering is individueel regelbaar. 

¶ Een goede situering van functies in het gebouw. Hierbij wordt rekening gehouden met de mate 
waarin voor de diverse functies (dag)licht en invallend zonlicht nodig is. Dit is in ieder geval van 
essentieel belang voor de volgende functies: 

o Patiëntenkamers van de afdeling depressie, onderdeel van de afdeling stemmings- en 

angststoornissen en de afdeling ouderen. Voor beiden is invallend (zon)licht in de ochtend 

nodig. Ramen dus op het zuidoosten. 
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o Alle huiskamers van klinische afdelingen. Hiervoor is zoveel mogelijk lichtinval gedurende 

de gehele dag nodig. 

o Alle therapieruimtes van de AT en BT. 

o Alle ruimtes waar patiënten verblijven gedurende de dag, moeten voldoende invallend dag 

en zonlicht hebben. 

¶ Voor het optimaal benutten van daglicht is de maat van de ramen en de invalsrichting van het licht 
van belang (hoge ramen op het zuidoosten, brede en hoge ramen aan andere kanten). 

¶ Maak voor iedereen in het gebouw de lichtinval regelbaar, waarbij patiënten op hun eigen kamer 
zowel in de zon als uit de zon kunnen zitten (slimme ramen en/of slimme zonwering). 

¶ Overal goede verlichting met specifieke aandacht voor sfeer en regelbaarheid. 
 
Lucht 
Er wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van natuurlijke ventilatie. Patiënten kunnen zelf ramen open 
of dicht doen. Hierbij wordt rekening gehouden met de valbeveiliging.  
 
Geluid 
Voor wat betreft geluid wordt in het ontwerp rekening gehouden met de uitdrukkelijke wens om geen 
last te hebben van geluid uit naastgelegen ruimten. Echter, zowel vanwege de veiligheid als vanwege 
oriëntatie moet duidelijke stemverheffing wel hoorbaar zijn. Enkele specifieke ruimten moeten 
geluidsdicht zijn. Deze worden in het functioneel programma van eisen benoemd. Voor de patiënten in 
de klinische units is het goed dat men geluid van buiten kan horen, men hoort erbij, maar niet op een 
manier dat men er wakker van ligt. Voor alle gebruikers van het gebouw is goede akoestiek van belang 
(geen galm, klankkast, of gezoem van apparatuur). Voor patiënten is het daar bovenop een eis dat het 
ƎŜōƻǳǿ ΨŀƪƻŜǎǘƛǎŎƘ ǇǊƛƪƪŜƭŀǊƳΩ ƛǎΣ Řǳǎ ȊƻǾŜŜƭ ƳƻƎŜƭƛƧƪ ǎǘƛƭ Ŝƴ ǊǳǎǘƛƎΦ 5Ŝ ŀƪƻŜǎǘƛǎŎƘŜ ŜƛǎŜƴ ȊƛƧƴ Řǳǎ ƘƻƻƎ 
maar ook specifiek per soort ruimte en het gebruik van die ruimte.  
 
Regelbaarheid 
Licht, temperatuur, ventilatie en zonwering is, eventueel binnen marges, per ruimte te regelen, ook 
door patiënten en bezoekers. 
 
Bovenstaande onderwerpen worden in het Technische PvE uitgewerkt met een prestatiematrix per 
soort ruimte. 

2.3.2 Voldoende en veilige buitenruimte 
Voor alle patiënten (klinische en deeltijd) is de beschikbaarheid van voldoende en een kwalitatief goede 
en veilige buitenruimte van groot belang. Door het ontwerp (bereikbaarheid, vormgeving) worden 
patiënten uitgenodigd naar buiten te gaan en tijd buiten door te brengen. De inrichting van de 
buitenruimte stimuleert tot bewegen, wandelen, sporten. 
 
Voor klinische patiënten is een toegankelijke goede buitenruimte net zo belangrijk als de binnenruimte. 
De buitenruimte is met dezelfde zorg ingericht en vormgegeven als de binnenruimte.  

2.3.3 Indeling, oriëntatie en inrichting 

¶ Om escalaties te voorkomen: Voldoende ruimte en ruimtelijke beleving. Dit vertaalt zich o.a. in 

brede gangen, geen benauwde krappe ruimten, niet te lage plafonds, door-/uitzicht op de 

buitenwereld en directe toegang tot tuin of buitenruimte. 

¶ Zowel voor patiënten als voor medewerkers is het belangrijk dat je op iedere plaats (ook in gangen) 

in het gebouw ergens naar buiten kunt kijken zodat ze weet waar je bent. 

¶ Voor patiënten ter oriëntatie in tijd en plaats: Toepassing van kunst en materialen met een 

ΨǾǊƛŜƴŘŜƭƛƧƪŜ ǳƛǘǎǘǊŀƭƛƴƎΩΦ 

¶ DŜōǊǳƛƪ ƴŀǘǳǳǊƭƛƧƪŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜƴ Ŝƴ Ǝŀ ǳƛǘ Ǿŀƴ ŘŜ ΨƳŜƴǎŜƭƛƧƪŜ ƳŀŀǘΩΦ 

¶ Variatie in sfeer en herkenbaarheid per ruimte. De afdelingen hebben b.v. een eigen herkenbare 

sfeer. Op deze manier wordt snel duidelijk waar men zich in het gebouw bevindt. 

¶ Een rustig kleurgebruik zonder sterke contrasten. Het mag echter niet saai worden en moet goed 

herkenbaar blijven, ook voor b.v. verwarde patiënten en slechtzienden. 
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¶ !ŀƴŘŀŎƘǘ ǾƻƻǊ ǘǊŀƴǎǇŀǊŀƴǘƛŜΣ ƘŜƭŘŜǊŜ ȊƛŎƘǘƭƛƧƴŜƴΣ ΨŘƻƻǊƪƛƧƪƧŜǎΩ ƴŀŀǊκǘǳǎǎŜƴ ǊǳƛƳǘŜǎΦ 

¶ Oriëntatie & routing: 

o Voor patiënten is er een aanmeldzuil in de centrale hal. Daar is een gastvrouw/man 

aanwezig die (nieuwe) patiënten of bezoekers ontvangt en de weg wijst. 

o Er is voor patiënten een herkenbare structuur o.ŀΦ ŘƻƻǊ ȊƛŎƘǘ ƻǇ ōǳƛǘŜƴΣ ŜŜƴ ΨƻǊƎŀƴƛǎŎƘŜΩ 

routing), eenzelfde indeling en inrichting van behandelkamers, ritme, herkenbaarheid in 

bijvoorbeeld kleurgebruik. Patiënten kunnen eenvoudig zelfstandig de weg vinden en 

kunnen zich intern oriënteren in plaats en tijd van de dag. De interne routing is slechts voor 

één uitleg vatbaar en wijst als het ware vanzelf de weg naar de beoogde ruimte. Zicht naar 

buiten helpt daarbij.  

o De bewegwijzering is afgestemd op de patiëntenpopulatie (o.a. ouderen, angstige en 

verwarde mensen, anderstaligen, patiënten die slechter zien). Er is b.v. een blinde geleide 

lijn naar de ontvangst in de entree/centrale hal. Ook met kleur en contrast wordt rekening 

gehouden met het slechter zien. 

¶ Huiskamers, therapiekamers en de andere ruimten zijn herkenbaar voor en afgestemd op de 

betreffende patiënten.  

 
Autonomie en keuzevrijheid voor de patiënten 
Een klinische opname of een dagbehandeling in het UCP is slechts een intermezzo, behandeling is ook 
altijd gericht op het oppakken van het eigen leven na ontslag.  Ruimte voor autonomie en keuzevrijheid 
voor patiënten helpt de zelfstandigheid te behouden. 

¶ Het ontwerp en de indeling van het gebouw stimuleert patiënten in contacten met de buitenwereld 

door de beschikbaarheid van een algemeen toegankelijke centrale ontmoetingsruimte bij de entree 

met internetfaciliteiten en restauratieve voorzieningen. 
 
Een veilige omgeving 
Patiënten moeten gedurende hun klinische opname zo veel mogelijk beschermd zijn voor de 
mogelijkheid suïcide te plegen, daartoe een poging te ondernemen of zich te verwonden. Ook moet het 
gebouw zo min mogelijk aanleiding geven om aan suïcide te denken. In het ontwerp moet rekening 
gehouden worden met het risicogedrag van patiënten door de meest voor de hand liggende 
mogelijkheden weg te nemen en zo een, materiele, drempel op te werpen en onveilig gedrag te 
ǾƻƻǊƪƻƳŜƴΦ 5ŀŀǊōƛƧ ƛǎ ƘŜǘ ōŜƭŀƴƎǊƛƧƪ Řŀǘ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ ΨǾŀƴ ȊƛŎƘȊŜƭŦ ǾŜƛƭƛƎ ƛǎΩΦ 9Ǌ ȊƛƧƴ ƎŜŜƴ ȊƛŎƘǘōŀǊŜ 
veiligheidsmaatregelen (zoals vangnetten of hekken) nodig en er zijn geen vrij toegankelijke grote 
hoogtes. 
 
Veiligheid en transparantie versus privacy 
Zowel voor de patiënten als de medewerkers is dit een belangrijk thema. Uitgangspunt voor het gehele 
gebouw:   
 

ΨƘŜǘ ƛǎ transparant en licht met veel daglicht maar de privacy en veiligheid van patiënten en 
ƳŜŘŜǿŜǊƪŜǊǎ ōƭƛƧŦǘ ƎŜǿŀŀǊōƻǊƎŘΩΦ 

 
2.4 Beeldverwachting nieuwbouw - buitenkant 

¶ Het gebouw straalt openheid en gerichtheid op de maatschappij uit, de blik naar buiten. 

¶ Het is ƎŜŜƴ άǿŜƎƎŜǎǘƻǇǘέ ƎŜōƻǳǿΣ ŘŜ ŜƛƎŜƴ ƘƻƻŦŘƛƴƎŀƴƎ ƛǎ ƳŀƪƪŜƭƛƧƪ ǘŜ ǾƛƴŘŜƴΦ 

¶ Het nieuwe gebouw heeft een eigen herkenbare moderne stijl en eigen vormgeving, maar past wel 

bij het UMCG en is op die manier ook onderdeel van het UMCG. 
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¶ Het masterplan 2011/2014 geeft de richting aan hoe het UMCG zich in de toekomst wil ontwikkelen 

en vormt dus ook een kader voor de nieuwbouw. 

2.5 Beveiliging 

¶ Er is geen overdaad aan hekken, herkenbare beveiliging of stigmatiserende naamgeving. Het gebouw 

is zo ontworpen dat het als het ware vanzelf een veilige en beschutte omgeving biedt op de plekken 

waar dit nodig is. 

¶ De tuin voor de klinische afdelingen is zodanig afgeschermd dat het niet mogelijk is om er in- of uit te 

lopen anders dan via de eigen afdeling en is zo gelegen dat er van binnenuit overzicht kan worden 

gehouden. Voor de buitenruimte bij de IC zone gelden specifieke eisen. 
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3. Huisvestingsconcept, de gehanteerde uitgangspunten 
 
Bron: Hoofdstuk 7 van het PvE ς VO van 15-3-2019. Dat op 4-10-2021 geüpdatet is naar aanleiding van 
het definitieve ontwerp na de bezuinigingen. Het is een samenvatting van het huisvestingsconcept, het 
zorg- en kantoorconcept voor de nieuwbouw van UCP. 
 
Onderstaand is de principeopzet van de diverse onderdelen van de huisvesting weergegeven door 
middel van een relatieschema. 

 
 

3.1 Toegang ς Entree ς Centrale ontmoetingsruimte 
Er komt één centrale toegang met entree die uitkomt in de centrale ontmoetingsruimte. Daar bevinden 
zich de aanmeldzuil, de receptie met twee werkplekken voor de gastvrouw/heer en een spreekkamer.  
Na aanmelden kan men direct door naar de behandelaar of men kan even wachten in de centrale 
ontmoetingsruimte. Men kan daar een kop koffie of kleine versnapering kopen bij de uitgiftebalie die 
onderdeel is van het receptiemeubel. 
In de centrale ontmoetingsruimte moeten 75 mensen kunnen zitten en moeten in de avonden 
bijeenkomsten gehouden kunnen worden voor 50 personen. 
 
Inmiddels is het besluit genomen dat er een satellietkeuken komt. Deze wordt gecombineerd met de 
voorbereidingsruimten voor de catering.  

Voor alle publiek toegankelijk
Op afspraak
Alleen met toestemming toegankelijk
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3.2 De poliklinieken 

 
Uit de werkprocessen komt naar voren dat de behandelaars op de poliklinieken meestal geen blokken 
hebben waarin men aaneengesloten behandelt en blokken waarin men uitwerkt. Deze werkzaamheden 
wisselt men continue af. Er is om deze reden gekozen om het behandelen en werken in dezelfde ruimte 
te laten plaatsvinden: de kantoor/behandelruimte.  
 
Een kantoor/behandelruimte met één werkplek en minimaal drie overlegplekken ondersteunt het 
werkproces van de behandelaars voor 70%. Er staat in ieder geval een bureau met beeldscherm waar 
men aan kan uitwerken en waar drie personen aan kunnen schuiven voor een gesprek. Zowel 
behandelaar als patiënt kan deze ruimte eenvoudig en veilig verlaten. 
Voor gesprekken met groepen van 6 tot 8 personen is de spreekkamer beschikbaar. Verschil met de 
kantoor-behandelruimte is dat hier een grotere tafel in staat waar men met 6 tot 8 personen een 
gesprek kan voeren. Eventueel kan men hier natuurlijk ook even kort blijven uitwerken maar 
gesprekken met grotere groepen hebben hier voorrang. 
 
Er is gekozen om de kantoor/behandelruimten en spreekkamers te delen. Als norm is zeven kantoor- 
behandelruimten per tien medewerkers gehanteerd, een deelfactor van 0,7. Voor die tien medewerkers 
is dan tevens één spreekkamer beschikbaar waar men met een grotere groep het gesprek kan voeren. 
Totaal komt het dan dus op een werkplekdeelfactor van 0,8 neer.  
Voor 10 behandelaren zijn daarmee de volgende kantoor/behandelruimten en spreekkamers 
beschikbaar: 

¶ 7x kantoor/behandelruimten ς 1 werkplek met minimaal 3 overlegplekken 

¶ 1x spreekkamer ς 6-8 overlegplekken 
Het delen van plekken zal gebeuren door vlekken toe te delen aan afdelingen of teams. Een groep van 
bijvoorbeeld 20 medewerkers heeft dan de beschikking over een vlek met 14 kantoor/behandelruimten, 
en 2 spreekkamers. Binnen deze vlek vinden zij iedere dag een plek, in principe de gehele dag dezelfde. 
Mocht er geen plek zijn dan kunnen zij uitwijken naar de vlek van de buren. 
 
Om het delen van de kantoor/behandelruimten en spreekkamers goed te laten verlopen moet er een 
goede praktische planningstool komen voor de kantoor/behandelruimten die de behandelaren zelf 
direct voor het plannen van een afspraak met de patiënt kunnen gebruiken. 
Alle werkplekken mogen door iedereen gebruikt worden, ook de verderop beschreven flexplekken. 
 
De kantoor/behandelruimte en de spreekkamers hebben overwegend dezelfde afmetingen. Mocht de 
verhouding kantoor/behandelruimten versus spreekkamers na ingebruikname toch anders moeten dan 
kan eenvoudig de inrichting van een ruimte aangepast worden en hoeft niet verbouwd te worden. 
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3.3 Specials Poliklinieken 
Naast de kantoor- behandelruimten zijn er een aantal speciale ruimten nodig voor bijvoorbeeld 
(somatisch) onderzoek en het testen van patiënten. De lage bezettingsgraad van deze ruimten, die nu 
verspreid liggen over de diverse verdiepingen, heeft ertoe geleid dat deze ruimten in de nieuwe 
huisvesting centraal bij elkaar gepositioneerd worden. Op deze manier is direct zichtbaar welke van 
deze speciale ruimten in gebruik zijn en welke niet. Dit moet een meer optimale inzet van deze ruimten 
bevorderen. Alle ruimten zouden gemiddeld minimaal 80% bezet moeten zijn. Voorwaarde voor deze 
centralisatie is wel dat de looplijnen vanuit de poliklinieken naar deze ruimten niet te lang zijn. 
Uitzondering hierop zijn de somatische onderzoeksruimten. Deze moeten snel bereikbaar zijn voor 
poliklinische patiënten en hun behandelaars en zullen daarom per verdieping van de polikliniek centraal 
worden gepositioneerd op die verdieping. 

 
3.4 Therapieruimten ς Arbeids-, beeldende en psychomotorische Therapie 

De therapeuten hebben specifieke ruimten nodig om hun therapie te kunnen geven. Voor de 
werkzaamheden zonder patiënten wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van dezelfde ruimten als de 
therapieruimten.  
AT kan gebruik maken van enkele spreekkamers en één kantoor met flexplekken, BT maakt gebruik van 
haar therapieruimten en één kantoor- behandelruimte en PMT maakt gebruik van de individuele 
therapieruimten en één kantoor met flexplekken. Ook hier is voor het delen van plekken de deelfactor 
van 0,8 werkplekken per medewerker toegepast. 

 
3.5 Deeltijdbehandelingen 

 
Naast de poliklinische en klinische zorg worden er deeltijdbehandelingen (DB) gegeven aan ambulante 
ǇŀǘƛšƴǘŜƴΦ 5Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ ȊƛƧƴ ŜŜƴ ŎƻƳōƛƴŀǘƛŜ Ǿŀƴ behandeling in groepsverband en individuele 
behandeling. Ze bestaan uit één of meerdere dagdelen. Onderdeel van de meeste deeltijd 
behandelingen is dat men gezamenlijk luncht als onderdeel van de therapie. En men maakt meestal 
gebruik van de verschillende therapieën zoals arbeids-, beeldende en psychomotorische therapie. 
Bij de deeltijdbehandeling Angst en Dwang heeft men specifieke oefenruimten nodig zoals een keuken, 
een toilet en een douche om de dagelijkse handelingen te kunnen oefenen.  
 
Nieuw in de nieuwbouw is dat de huiskamers de gehele dag zoveel mogelijk ingezet gaan worden. Er 
gaat in de huiskamers dus nu ook therapie gegeven worden. Om te zorgen dat er voldoende 
mogelijkheden zijn voor de verpleging om gesprekken tussendoor met patienten te voeren zijn  er 
άǿƻǊƪōƻȄŜƴέ ƎŜƠƴǘǊƻŘǳŎŜŜǊŘΦ YƭŜƛƴŜ ǇƭŜƪƪŜƴ ǿŀŀǊ ŘŜ ǾŜǊǇƭŜƎƛƴƎ ŜŜƴ м ƻǇ м ƎŜǎǇǊŜƪ ƪŀƴ ǾƻŜǊŜƴΦ 
 

3.6 Klinische afdelingen 
Klinische afdelingen bestaan ieder uit twee units die gesloten of open kunnen zijn. UCP kiest ervoor om 
zo flexibel mogelijk te blijven. Eén afdeling huisvest 17 patiëntenkamers. De opbouw van gesloten naar 
open is als volgt: 
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¶ De 1 op 1 zone met 1 patiëntenkamer met een kleine huiskamer (comfortroom) die afgesloten 

kan worden van het gesloten deel van de afdeling en dan een losse unit vormt waar 1 op 1 

verpleging mogelijk is. 

¶ De gesloten zone met 7 patiëntenkamers. 

¶ De flexibele zone met 2 patiëntenkamers die of bij het gesloten deel worden getrokken of bij het 

open deel. 

¶ De open zone met 7 patiëntenkamers. 

 
Een afdeling kan overigens altijd geheel open of geheel gesloten gebruikt worden.  
 
De afdeling crisisopvang heeft als extra een directe verbinding naar de intensive care met daarin o.a. de 
ǘǿŜŜ ŜȄǘǊŀ ōŜǾŜƛƭƛƎŘŜ ƪŀƳŜǊǎ ό9.YΩǎύΦ 

 
UCP kiest voor onderstaande positionering van de verschillende afdelingen: 
 
Op de 1e verdieping: 
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Op de 2e verdieping: 

 
De gesloten units van de klinische afdelingen hebben direct toegang tot een gesloten tuin ς dat kan ook 
in de vorm van een daktuin zijn. Het heeft niet de voorkeur maar eventueel mogen de open units een 
indirecte toegang, via lift of trap, hebben naar de tuin (zie hiervoor hoofdstuk 6.1.2.).  
De totale buitenruimte is minimaal 15 m2 per patiënt. 
5Ŝ ǘǿŜŜ 9.YΩǎ ƘŜōōŜƴ ǎŀƳŜƴ ŜŜƴ ƪƭŜƛƴŜ ƎŜǎƭƻǘŜƴ ōǳƛǘŜƴǊǳƛƳǘŜ Ǿŀƴ ƳƛƴƛƳŀŀƭ Ŝƴ ƳŀȄƛƳŀŀƭ нл ƳнΦ 
 
Uitgangspunt is dat de verpleegkundige werkt vanuit de huiskamer. Daarnaast is een klein afsluitbaar 
werkstation beschikbaar per unit om te telefoneren of werkzaamheden uit te voeren waar concentratie 
bij vereist is. Dit verpleegkundig werkstation is niet geschikt om meer dan twee uur achtereen te 
werken. Het is tevens de plek waarvandaan de medicatie wordt verstrekt. De COW is hier gestationeerd. 
Voor de nacht is er centraal op de verdieping een nachtpost. Het is een veilige plek waar men met vier 
medewerkers even kan werken of overleggen. Voor de nacht heeft men vanaf hier zicht op twee 
afdelingen waarvoor men in de nacht de verantwoordelijkheid heeft, eventueel ook met de inzet van 
domotica. 
 
Patiëntenkamers hebben allemaal dezelfde minimale afmetingen en zijn zo ontworpen dat rooming in 
(een familielid of begeleider slaapt in dezelfde kamer) mogelijk is. 
 
Vier kamers op de ouderenafdeling zullen geschikt zijn om somatische patiënten te kunnen verzorgen: 
somatische bedden. Van deze vier kamers worden 2 kamers uitgerust met een vaste tillift. Ze worden zo 
dicht mogelijk bij de nachtpost op het gesloten deel van de afdeling geplaatst en hebben minimaal een 
oppervlak van 25 m2, dit omdat hier meer gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen. 
 
9Ǌ ƪƻƳŜƴ ǘƻǘŀŀƭ су ƪŀƳŜǊǎ ƛƴ ŘŜ ƪƭƛƴƛŜƪŜƴΣ Ǉƭǳǎ ŜŜƴ L/ ȊƻƴŜ ƳŜǘ ŘŀŀǊƛƴ н 9.YΩǎΦ tŜǊ ŀŦŘŜƭƛƴƎ zijn er 17 
kamers waarvan er op iedere afdeling 1 is die in combinatie met een kleine huiskamer/comfort room 
afgeschermd kan worden, als 1 op 1 zone, van de rest van de afdeling.  
Van de 17 slaapkamers zijn er twee slaapkamers die of bij het open gedeelte of bij het gesloten gedeelte 
kunnen worden getrokken: de flexkamers. 
 
Op de open gedeelten van de vier afdelingen is rekening gehouden met ieder maximaal 5 
stoelpatiënten. Deze zijn alleen overdag aanwezig op de kliniek en doen mee aan het 
behandelprogramma. 
 

3.7 Kantoren ς bestuur, ondersteuning, onderzoek en opleiding 
Stafmedewerkers, medische zorgadministratie, DBC registratie en onderzoekers worden gehuisvest op 
meerpersoons kamers.  
De hoofden en het bestuur hebben hetzelfde kantoorconcept als de behandelaars. Dat wil zeggen een 
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ruimte waar men werkt en drie mensen voor overleg aan kunnen schuiven. Dit omdat hun werk vooral 
uit klein overleg betstaat. 
De medische zorgadministratie is verdeeld over twee plekken bij de poliklinieken (één plek op de eerste 
verdieping van de poli en één plek op de 2e verdieping van de poliklinieken) en één plek bij de 
klinieken/deeltijdbehandelingen. 
De DBC registratie zit bij elkaar, bij het bestuur en de staven op de derde verdieping van het polikliniek 
deel. 
 
Ook voor deze medewerkers wordt het uitgangspunt om werkplekken te delen toegepast met een 
deelfactor van 0,8 werkplek per medewerker.  

 
3.8 Grote overlegruimten bij de specials van de poliklinieken 

Uitgangspunt voor de grotere overlegruimten1 is dat zij multifunctioneel en optimaal worden ingezet. 
Om die reden worden ze zo veel mogelijk centraal gepositioneerd bij de specials van de poliklinieken 
zodat ze gedeeld kunnen worden. De overlegruimten voor 15 personen zijn ook geschikt als 
therapieruimte. Zo zijn deze ruimten dus multifunctioneel te gebruiken. Door wifi te faciliteren kan hier 
ook in groepen kort gewerkt worden. 
 
De grotere ruimten bij de deeltijdbehandelingen en de klinieken zijn, op dezelfde manier geredeneerd 
als hierboven, ook geschikt om te overleggen. Bij de deeltijdbehandelingen en de klinieken worden om 
die reden geen extra vergaderruimten gepland. Voorwaarde is dat de looplijnen naar de algemene 
vergaderruimten niet te lang mogen worden. 

 
3.9 Kastruimte, lockers en garderobes medewerkers 

De kastruimte zal zoveel mogelijk beperkt worden (tot max. 1 m1 per medewerker). Kasten zullen voor 
wat betreft routing op logische plekken gepositioneerd worden.  
Voor het opbergen van persoonlijke spullen zal voorzien worden in afsluitbare lockers op enkele 
centrale logistiek logische plekken. Hetzelfde geldt voor de garderobes voor de medewerkers.  

 
 
 
 

  

 
1 Grotere overlegruimten zijn alle ruimten groter dan de spreekkamers voor 6-8 personen. 
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4. Beheer van het gebruik van ruimten ς eisen plannings- en 
reserveringssysteem 
 
Bron: Memo Mark Kap d.d. 29-11-2021 
 
In het nieuwe gebouw van het UCP zijn drie soorten ruimtes te onderscheiden die door een brede groep 
medewerkers worden gebruikt en waar een vorm van planning of reservering noodzakelijk is om de 
beschikbaarheid te garanderen en een koppeling te maken met de consulten die gepland staan.  
De drie soorten ruimtes:  
1. Kantoor/behandelruimte: Ruimtes waar een behandelaar een werkplek heeft en waar hij patiënten 

ontvangt. Deze ruimtes zijn er in twee maten. Het reserveringssysteem wordt gekoppeld aan EPIC 

en aan Outlook. Hierdoor worden de afspraken gekoppeld aan een behandelaar en een werkplek 

(=spreek/behandelruimte). 

2. Ruimtes met kantoorfunctie: In deze ruimtes vinden staf, management en onderzoek een werkplek. 

De ruimtes kunnen 1-persoons en meer-persoons zijn. Reserveren is niet noodzakelijk maar moet 

eventueel wel mogelijk zijn mocht er in de toekomst druk op het aantal werkplekken ontstaan. 

3. Vergaderruimtes en therapieruimtes: In deze ruimtes kunnen besprekingen en groepsbehandeling 

plaatsvinden. De ruimtes hebben diverse capaciteit. UCP gaat mee met het binnen het UMCG 

beschikbare reserveringssysteem voor de tijdstippen dat deze ruimten niet ingeroosterd zijn voor 

therapie. 

 
4.1 Kantoor/behandelruimte 

In deze ruimtes houden behandelaars hun consulten. Zij plannen afspraken met patiënten in de agenda 
van EPIC. Zij hebben soms ook afspraken met meer dan 1 persoon (bijv. een familie). Daarom zijn deze 
ruimtes er in twee maten. Een klein intercollegiaal overleg (MDO, werkoverleg, werkgroep overleg) kan 
ook in deze ruimte plaatsvinden. (de planning hiervan gaat via de Outlook agenda). 

4.1.1 Functionaliteit t.a.v. patiëntenzorg 

¶ Bij aanmelding (aanmeldzuil) moet de patiënt de locatie van de behandelaar zien. 

¶ Patient moet in de ontvangsthal zien waar en wanneer hij naar de behandelaar kan. 

¶ Patient moet, na het signaal dat hij naar de afspraak kan, een manier hebben om te onthouden 

waar hij zijn moet. 

¶ Behandelaar moet invloed hebben op oproep (ivm uitloop). 

¶ Gastvrouw/receptionist/MMA moet kunnen zien welke behandelaar waar zit en welke patienten 

wanneer waar worden verwacht om hulp te kunnen bieden. 

4.1.2 Functionaliteit t.b.v. behandelaar/medewerker  

¶ De behandelaar/medewerker moet een plek hebben waar de geplande afspraken voor die dag (of 

dagdeel) worden gehouden. 

¶ Medewerker moet ǾƛƴŘōŀŀǊ ȊƛƧƴ ǾƻƻǊ ŎƻƭƭŜƎŀΩǎ όŘƛŜ ƳƻŜǘŜƴ ƻǇ ŜŜƴ ƳŀƴƛŜǊ ƪǳƴƴŜƴ ȊƛŜƴ ǿƛŜ ǿŀŀǊ Ȋƛǘύ 

en voor patiënten die een afspraak hebben. 

¶ Medewerker moet de hele (of halve i.v.m. grotere en kleinere kamers) werkdag dezelfde plek 

hebben en houden. 

¶ Een  grote spreek/behandelkamer moet worden toegewezen als er afspraken zijn met grotere 

groepen. 

¶ Last-minute afspraken (spoed) worden door de medewerker ingevoerd in de EPIC agenda. De gast / 

patient moet weten waar hij zijn moet bij aanmelding via de aanmeldzuil. Dit moet dus realtime 

bijgewerkt worden.  

¶ Bezoekers die geen patient zijn moeten weten waar moeten zijn.  

¶ 9Ǌ ǿƻǊŘǘ ƎŜǿŜǊƪǘ ƳŜǘ ǘǿŜŜ ŀƎŜƴŘŀΩǎΥ 9tL/ Ŝƴ hǳǘƭƻƻƪΦ 9tL/ ǾƻƻǊ ǇŀǘƛŜƴǘŜn en Outlook voor andere 
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afspraken. Een koppeling hiertussen is noodzakelijk.  

4.1.3 Functionaliteit t.b.v. organisatie 

¶ Moet in staat zijn tot genereren managementinformatie. Bijvoorbeeld bezettingsgraad, no-shows 

voor gereserveerde ruimtes, etc. 

¶ Gereserveerde ruimtes die leeg blijven, worden moeten vrijgegeven worden voor andere gebruikers 

na x tijd.  

¶ Het systeem kan zonder tussenkomst van medewerkers (administratie) afspraak, locatie, 

behandelaar en patient met elkaar verbinden. 

4.2 Kantoorruimtes 
In deze ruimtes werken secretaresses, staf, management, etc. Het zijn eenpersoonsruimtes met een 
kantoorinrichting (bureau, pc) met ruimte voor een klein overleg (2 a 3 personen) of de ruimte is 
ingericht met meerdere werkplekken.  

4.2.1 Functionaliteit t.b.v. medewerker  

¶ MedeweǊƪŜǊ ƳƻŜǘ ǾƛƴŘōŀŀǊ ȊƛƧƴ ǾƻƻǊ ŎƻƭƭŜƎŀΩǎ όŘƛŜ ƳƻŜǘŜƴ ƻǇ ŜŜƴ ƳŀƴƛŜǊ ƪǳƴƴŜƴ ȊƛŜƴ ǿƛŜ ǿŀŀǊ Ȋƛǘύ 

¶ Medewerker moet de hele (of halve ivm grotere en kleinere kamers) werkdag dezelfde werkplek 

hebben en houden voor de duur van zijn werkdag, dus de werkplek moet wel vast te leggen zijn 

voor x tijd.  

¶ .ŜȊƻŜƪŜǊǎ ŘƛŜ ƎŜŜƴ ǇŀǘƛŜƴǘ όǾƻƻǊ ǎǘŀŦ ƳŜŘŜǿŜǊƪŜǊǎ κ ǎƻƭƭƛŎƛǘŀƴǘŜƴ κ ¦a/DΩŜǊǎύ ȊƛƧƴ ƳƻŜǘŜƴ ǿŜǘŜƴ 

waar ze moeten zijn. 

¶ De Outlook agenda is de bron. 

4.2.2 Functionaliteit t.b.v. organisatie 

¶ Een werkplek of kantoor zal in eerste instantie niet te reserveren zijn door medewerkers, dit om te 

voorkomen dat er onvoldoende plekken beschikbaar zijn door vooraf vastleggen van werkplekken 

(er is een factor 8/10 werkplek / medewerker). Het systeem zou wel moeten kunnen reserveren 

mocht in de toekomst de druk op de werkplekken hoger zijn. 

¶ Via beeldschermen of app op de telefoon is op iedere verdieping zichtbaar wie in welke ruimte zit. 

4.3 Vergaderruimtes en therapieruimtes 
In deze ruimtes worden grote overleggen gehouden of groepstherapie gegeven. Ze zijn er in 
uiteenlopende capaciteit. Overleggen zijn eenmalig of terugkerend. Groepstherapie is terugkerend.  

4.3.1 Functionaliteit t.b.v. medewerker  

¶ Een  vergaderruimte moet door alle medewerkers te reserveren zijn voor eenmalige en adhoc 

overleggen.   

¶ Een vergaderruimte is alleen door een aantal toegewezen medewerkers te reserveren voor 

terugkerende overleggen. 

4.3.2 Functionaliteit t.b.v. organisatie 

¶ Gereserveerde ruimtes die leeg blijven, worden vrijgegeven voor andere gebruikers na x tijd.  

Besluit: Voor het reserveren van vergader- en therapieruimten wordt het systeem van het UMCG 
gebruikt dat voor ruimtereservering beschikbaar is.  
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5. Buitenruimte nieuwbouw UCP 
 
Bron: Memo Marion Beldman d.d. 24-04-2019. De visie van dit stuk is onveranderd van toepassing op 
het uiteindelijke ontwerp. Het uiteindelijke ontwerp is wel anders geworden dan in deze memo 
geschetst. De beweegtuin valt ondertussen buiten de scope van de nieuwbouw van UCP maar blijft als 
wens wel bestaan. 
 

5.1 Inleiding 
Voor alle patiënten (klinische en deeltijd) is de beschikbaarheid van voldoende en een kwalitatief goede 
en veilige buitenruimte van groot belang. De tuin moet uitnodigend zijn; door het ontwerp 
(bereikbaarheid, vormgeving) worden patiënten uitgenodigd naar buiten te gaan en tijd buiten door te 
brengen. Een eis is dat de buitenruimten van het UCP  ruim zijn opgezet, makkelijk vindbaar en goed 
bereikbaar zijn. De buitenruimte moet door de verschillende seizoenen heen een vriendelijke, 
uitnodigende aanblik geven. We willen  een plek waar patiënten en bezoekers enerzijds de ruimte 
voelen om zich even terug te kunnen trekken, en anderzijds zich uitgenodigd voelen om elkaar te 
ontmoeten. De inrichting van de buitenruimte stimuleert tot bewegen, wandelen en sporten.  
 
In grote lijn willen we meer een landschap dan een tuin. We willen dat mensen in de daktuin het gevoel 
ƪǊƛƧƎŜƴ Řŀǘ ȊŜ άƛƴ ƘŜǘ ƎǊƻŜƴ ȊƛǘǘŜƴέ Ŝƴ Řǳǎ ƴƛŜǘ ƻǇ ŜŜƴ ǘŜǊǊŀǎΦ 5ŀŀǊōƛƧ ƳƻŜǘ ŘŜ ǘǳƛƴ ŜŜƴ ȊŜƪŜǊŜ 
robuustheid hebben. In alle seizoenen moet zichtbaar zijn dat er planten staan, zodat het minder voor 
de hand ligt om perken te vertrappen. Maar ook moet de beplanting op dit punt tegen een stootje 
kunnen. Om het landschappelijke te benadrukken zouden elementen met een zekere hoogte (bomen en 
struiken) fijn zijn. Ook denken we dat een goede verbinding met het groen op de grond (terrein UMCG 
en de Wetering) de natuurbeleving kan versterken. We hopen dat patiënten en medewerkers zelf in de 
tuin gaan werken, maar we nemen dit niet expliciet op in het ontwerp en het onderhoudsplan. De tuin 
moet zonder eigen inbreng overeind blijven, maar het is wel fijn wanneer er enige ruimte is voor eigen 
inbreng. Bijvoorbeeld in de vorm van plukken van fruit, een bak voor een eigen kruidentuintje of het 
planten van (extra) bollen. 
 

5.2 Ligging, benaming en functie buitenruimten2 
 

1. Daktuin    = 1e verdieping (inclusief gesloten tuinen)  
2. Beweegtuin   = begane grond 
3. Dakterras   = 2e verdieping 
4. EBK buitenruimte  = 1e verdieping 
5. YƛƧƪǇŀǘƛƻΩǎ   = patio deeltijd/kliniek + patio polikliniek 
6. Terraspatio   = patio aan catering 
7. Patio therapieën   = patio als onderdeel van arbeidstherapie (AT) en beeldende therapie (BT) 

 

 
2 Na de bezuinigingen in 2020-21 is de daktuin in 2 gesplitst en is de beweegtuin niet meegenomen in de aanbesteding. 
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5.2.1 Toegankelijkheid buitenruimten 

¶ De daktuin (1), de beweegtuin (2) en het dakterras (3) zijn toegankelijk voor patiënten en bezoekers.  

¶ De buitenruimte van de EBK (4) is alleen toegankelijk voor patiënten die hier verblijven.  

¶ 5Ŝ ƪƛƧƪǇŀǘƛƻΩǎ όрύ ȊƛƧƴ ƴƛŜǘ ǘƻŜƎŀƴƪŜƭƛƧƪΣ ŜƴƪŜƭ voor onderhoudswerkzaamheden.  

¶ De terraspatio (6) is vrij toegankelijk voor patiënten, bezoekers en medewerkers.  

¶ De patio therapieën (7) is enkel toegankelijk voor medewerkers en patiënten vanuit de AT/BT. 

¶ Rolstoelgebruik: de tuin op de 1e verdieping en op het dakterras van de 2e verdieping dient in ieder 

geval gedeeltelijk toegankelijk te zijn voor rolstoelgebruikers en mensen met een rollator.  
 

5.3 Buitenruimten in relatie tot het gebouw 
Voor alle buitenruimtes geldt dat ze in alle seizoenen uitnodigend moeten zijn om te gebruiken. Voor 
wat betreft de daktuin (1), de beweegtuin (2) en het dakterras (3) moeten ze bij wind, regen en hitte 
voldoende beschutting bieden en tegelijkertijd moet er genoeg mogelijkheid zijn om van de zon te 
kunnen genieten. In alle seizoenen moet er iets te ervaren zijn dat bijdraagt aan een fijne 
buitenbeleving. Te denken valt dan aan: beplanting die in de winter mooi verdort of groen blijft, 
beplanting die zo divers is dat er alle seizoenen iets gebeurt, zitplekken die na een regenbui snel droog 
zijn, zitplekken op posities waar -ook bij laagstaande zon- zon is, een insectenplek, een vogelvoeder 
plek, etc.  
Tevens is belangrijk dat de tuin in alle seizoenen enige beschutting biedt. Wellicht iets van overkapping 
voor als het regent, maar we willen vooral dat er rekening wordt gehouden met beschutting tegen wind 
en tocht. Voor wat betreft het gebruik van het totaal aantal vierkante meters ligt de prioriteit bij het vrij 
toegankelijke gedeelte van de tuin (het open gedeelte). Rondom de gesloten tuinen moet voldoende 
ruimte overblijven voor een goede en veilige looproute naar de toegang(sdeur) tot de tuin.  
 
Bij alle tuinen is het van belang dat ruimten die aan de tuin grenzen voldoende privacy behouden door 
de inrichting van beplanting (geen mensen voor de ramen die een gesprek voeren). In vrijwel alle 
ruimtes vinden therapieën of gesprekken plaats waarbij inkijk en geluidsoverlast van buiten niet 
wenselijk is.  
 
Het spreekt voor zich dat het hele tuingebied veilig moet zijn (beschermen tegen vallen en weglopen) en 
ƻƻƪ ǾŜƛƭƛƎ ƳƻŜǘ ǾƻŜƭŜƴΦ 5Ŝ ƘŜƪƪŜƴ ȊƛƧƴ ōƛƧ ǾƻƻǊƪŜǳǊ ƻǇƎŜƴƻƳŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ΨƭŀƴŘǎŎƘŀǇΩ Ŝƴ ŘŜ ƘƻƻƎǘ ƛǎ Ȋƻ Ƴƛƴ 
mogelijk voelbaar (liever niet kijken in een afgrond).  
 

5.4 Functionaliteit en inrichting van de buitenruimten 
In deze paragraaf gaan we in op de verschillende doeleinden van de buitenruimten; welke functie heeft 
welke  buitenruimte en aan welke inrichting dient te worden voldaan? 
 
Daktuin (1) open deel3 
De tuin dient geschikt te zijn voor verschillende doeleinden: 

¶ Alleen of samen kunnen zitten; we zouden graag een verscheidenheid aan zitjes/verblijfsplekken 

zien (voor 2 tot 4 personen). Bankjes, her en der een tafel(tje) waarbij je niet altijd recht tegenover 

elkaar hoeft te zitten. Er moeten ook plekjes zijn waar patiënten tussen de therapieën door even tot 

rust kunnen komen en een frisse neus kunnen halen. Verrassende plekjes die ontstaan vanuit het 

spelenderwijs omgaan met beschutting en openheid, een plekje waar je kunt zitten terwijl het er 

niet perse voor bedoeld is, op gras of onder een boom.   

¶ Een wandelingetje maken; De tuin moet geschikt zijn voor patiënten om ςmet bezoek of een 

verpleegkundige- άŜǾŜƴ ǊƻƴŘ ǘŜ ǎǘǊǳƛƴŜƴέΣ ŜŜƴ ƪƭŜƛƴŜ ǿŀƴŘŜƭƛƴƎ ǘŜ ƳŀƪŜƴΦ  

¶ Met slecht weer toch buiten kunnen zitten; de tuin moet faciliteiten bieden om ook bij slecht weer 

even buiten te kunnen zitten, bijvoorbeeld een dakje in de vorm van een wintertuin. Mogelijk kan 1 

van de afscheidingen aan de zijkant van de daktuin hier ook voor worden gebruikt.  

 
3 In principe is de daktuin na de bezuinigingsronde van een grote open daktuin met twee gesloten delen veranderd in twee daktuinen voor  

   de gesloten afdelingen. 
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¶ Natuurbeleving: In de tuin moet ruimte zijn voor natuurbeleving, rust, het aanraken van planten of 

stenen, een fontein die geluid maakt enz. De tuin moet zo ingericht worden dat het fauna aantrekt.  

Daktuin gesloten delen 
De twee tuinen van de gesloten units op de 1e verdieping liggen in de openbare daktuin. Ze vormen een 
onderdeel van de openbare daktuin met hun groen, maar bieden voor de gesloten unit een veilige, 
gesloten, beschutte buitenruimte met voldoende privacy en zo min mogelijk inkijk.  

 
Beweegtuin (2) 
De beweegtuin heeft faciliteiten die uitnodigen om in beweging te komen. De uitstraling is lekker 
sportief en aantrekkelijk voor jonge mensen. We denken bijvoorbeeld aan een vaste tafeltennistafel, 
basketbalring, en een buitenfitness. Van belang is dat de trap4 naar deze tuin voldoende veilig is en dat 
de trap geen overlast veroorzaakt voor de onderliggende (PMT) ruimten.  
Het tuingedeelte op de begane grond is een verlengstuk van de daktuin. De 2 tuinen zijn middels een 
trap met elkaar verbonden en ze zouden in sfeer en uitstraling een zekere uniformiteit moeten hebben. 
 
Dakterras (3) 
Het dakterras grenst aan de gesloten units op de 2e verdieping. Om in de toekomst voldoende flexibel 
te blijven is het een voorwaarde dat er van 1 dakterras 2 afgesloten dakterrassen gemaakt kunnen 
worden. Argument hiervoor is dat wanneer 1 van de gesloten units een open unit wordt, de patiënten 
niet van de gesloten unit via het dakterras de afdeling af moeten kunnen.  
De toegang naar het dakterras is bij voorkeur op dezelfde hoogte als de woonkamer vloer.  
Op het dakterras moet gelegenheid zijn voor beide gesloten units om samen te kunnen eten (+/- 10 
personen) aan een grote tafel. Daarnaast moeten er op het dakterras een aantal zitjes zijn waar 
patiënten alleen, of samen even kunnen zitten (zitjes voor 2/3 personen). Tenslotte zouden we willen 
dat patiënten ook met slecht weer droog kunnen verblijven in de tuin. Bijvoorbeeld doordat de gevel 
bovenaan iets naar binnen loopt.  
 
4.4 Buitenruimte EBK (4) 
De buitenruimte van de EBK biedt voor de patiënten die hier verblijven voldoende veiligheid en 
geborgenheid. Het zou fijn zijn als hier wel natuur is, zodat de tuin vanuit de EBK er ook natuurlijk en 
aantrekkelijk uit ziet. Doordat de buitenruimte aan een gesloten patio grenst die gelegen is in de daktuin 
is er voldoende afstand tussen de buitenruimte van de EBK en de daktuin (beiden op de 1e verdieping 
gelegen), dit is een voordeel. De buitenruimte van de EBK is aan de bovenzijde open, patiënten die hier 
verblijven moeten regen, wind en zonlicht kunnen ervaren zonder tussenkomst van materiaal. De 
voorzijde van de buitenruimte moet enerzijds privacy geven aan degene die hier verblijft, anderzijds 
ƳƻŜǘ ŜǊ ƻƻƪ ŜƴƛƎŜ ƻǇŜƴƘŜƛŘ ƛƴ ŘŜ ƎŜǾŜƭ ȊƛǘǘŜƴΣ ƻƳ ǘŜ ǾƻƻǊƪƻƳŜƴ Řŀǘ ƘŜǘ ǾƻŜƭǘ ŀƭǎ άŜŜƴ ŘƛŎƘǘŜ ōŀƪέΦ 5Ŝ 
opening aan de bovenzijde moet zo groot zijn dat er voldoende daglicht in de buitenruimte komt. 
 
пΦр YƛƧƪǇŀǘƛƻΩǎ όрύ 
5ŜȊŜ ǇŀǘƛƻΩǎ ȊǳƭƭŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ƛƴƎŜǊƛŎƘǘ ŀƭǎ ƪƛƧƪǘǳƛƴΦ 5Ŝ ōŜƭŀƴƎǊƛƧƪǎǘŜ н ŦǳƴŎǘƛŜǎ Ǿŀƴ ŘŜȊŜ ǇŀǘƛƻΩǎ ȊƛƧƴ ƭƛŎƘǘ Ŝƴ 
groen in het ƎŜōƻǳǿ ōǊŜƴƎŜƴΤ ƻŦǘŜǿŜƭ άōǳƛǘŜƴ ƴŀŀǊ ōƛƴƴŜƴ ōǊŜƴƎŜƴέΦ .ŜǇƭŀƴǘƛƴƎ ƳƻŜǘ ŜƴŜǊȊƛƧŘǎ Ǿŀƴǳƛǘ 
iedere verdieping te zien zijn, maar boomkronen moet niet op lagergelegen verdiepingen het daglicht 
wegnemen. 
 
4.6 Terraspatio (6)5 
Deze patio moet geschikt zijn voor patiënten, bezoekers en medewerkers om aan een tafeltje te 
lunchen. Daarnaast mag er ruimte zijn voor kleine plekjes, aan de rand waar mensen ςmogelijk iets 
meer beschut- ook kunnen zitten.  
 

 
4 Deze trap is na de bezuinigingen vervallen. 
5 Er is één binnentuin gekomen op de begane grond in plaats van drie (5,6 en 7). 
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4.7 Patio therapieën (7)6 
De patio moet geschikt zijn om te kunnen tekenen of even buiten te pauzeren (met name vanuit de 
arbeidstherapie) voor ongeveer 12 mensen. Vanwege flexibiliteit heeft het de voorkeur om gebruik te 
maken van los meubilair. Qua inrichting zou een grote tafel met voldoende zitmogelijkheden hieraan 
tegemoet komen. Vanuit de beeldende therapie zal de patio ςafhankelijk van de lichtinval- worden 
gebruikt om samen met patiënten te schilderen. Er moet dus ruimte zijn, voor ongeveer 8 patiënten om 
een schildersezel neer te zetten.  
 

5.5 Veiligheid en beveiliging van de buitenruimten 
Het is van belang dat ondanks de verscheidenheid aan buitenruimten er geen overdaad is aan hekken, 
herkenbare beveiliging of stigmatiserende naamgeving. Het gebouw is zo ontworpen dat het als het 
ware vanzelf een veilige en beschutte omgeving biedt op de plekken waar dit nodig is. Waar nodig 
worden elektronische oplossingen toegepast. 
 
Voor de gesloten buitenruimten van de EBK en het dakterras op de 2e verdieping kan het doortrekken 
van de gevel zorgen voor geborgenheid, privacy en veiligheid.  
 
Voor de gesloten units op de 1e verdieping is het van belang dat patiënten niet zelf de tuin uit kunnen. 
De patiëntengroep (crisisopname en psychosen) bestaat regelmatig uit jongere mensen die tegen hun 
zin op een gesloten unit zijn opgenomen, De afscheiding van de tuin moet daarom voldoende hoog zijn. 
Het klimmen over de afscheiding moet zoveel tijd kosten dat verpleegkundigen kunnen reageren op het 
alarm, maar de hoogte van de omheining mag tegelijkertijd geen gevaar  opleveren bij een val. Een 
absolute onmogelijkheid om over de scheiding heen te klimmen is niet noodzakelijk en ook niet 
wenselijk. 
Iets om nader te verkennen is de toepassing van domotica op de afscheiding van de gesloten units. Door 
een tijdige signalering naar de verplegƛƴƎ Ȋƻǳ ŘŜ ŀŦǎŎƘŜƛŘƛƴƎ ǉǳŀ ƘƻƻƎǘŜ Ŝƴ ƳŀǘŜǊƛŀŀƭ άǾǊƛŜƴŘŜƭƛƧƪŜǊέ 
gemaakt kunnen worden. 
 

5.6 Onderhoud en schoonmaak van de buitenruimten 
5Ŝ ǘǳƛƴŜƴ Ŝƴ ǇŀǘƛƻΩǎ ŘƛŜƴŜƴ ȊƻǾŜŜƭ ƳƻƎŜƭƛƧƪ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘǎŀǊƳκǾǊƛŜƴŘŜƭƛƧƪ ǘŜ ǿƻǊŘŜƴ ƛƴƎŜǊƛŎƘǘΦ 9Ǌ ƛǎ Ǿŀƴǳƛǘ 
het UMCG geen plan voor onderhoud dat past bij onze tuinambities. Een onderhoudsplan is wel 
noodzakelijk.  

  

 
6 Deze patio is vervallen, zie noot 6. 
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6. Visie- Uitgangspunten suïcidepreventie 
 
 
In deze notitie (september 2021) worden verschillende documenten samengevat en samengebracht die 
in de afgelopen jaren zijn geschreven over suïcidepreventie in het UCP en suïcidepreventie in relatie tot 
de nieuwbouw. Het is een verzameling van de keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van het ontwerp van 
de nieuwbouw. Het document gaat als extra informatie voor de aannemer mee met de 
aanbestedingsstukken. 

 
Onder suïcidepreventie verstaat het UCP:  
Ψ ƘŜǘ ōŜǎŎƘŜǊƳŜƴ Ŝƴ ōŜƎŜƭŜƛŘŜƴ Ǿŀƴ ǇŀǘƛšƴǘŜƴ ƳŜǘ ǎǳƠŎƛŘŀŀƭ ƎŜŘǊŀƎΣ ƳŜǘ ŀƭǎ ŘƻŜƭ ƘŜǘ ǾƻƻǊƪƻƳŜƴ  

Ǿŀƴ όǇƻƎƛƴƎŜƴ ǘƻǘύ ǎǳƠŎƛŘŜΩΦ 
 

De term suïcidaal gedrag verwijst naar het geheel aan gedachten, voorbereidingshandelingen en 
pogingen die een zekere intentie uitdrukken om zichzelf te doden7. 
 

6.1 Visie op suïcidepreventie  
Suïcidepreventie is een belangrijk thema binnen het UCP. De patiëntengroepen binnen het UCP  
hebben complexe psychiatrische aandoeningen waar suïcidaal gedrag geregeld onderdeel van is.  
Voor deze patiënten bieden wij veilige zorg. We hebben in het UCP 5 pijlers van veilige zorg 
onderscheiden. Deze zijn uitgebreid beschreven in een notitie voor behandelaren en worden hier, voor 
de volledigheid, alle 5 kort genoemd. Daarmee willen we duidelijk maken dat bouwkundige maatregelen 
een onderdeel zijn van een  brede aanpak. 

 
Vijf pijlers dragen veilige zorg:   
1. KENNIS  

Het UCP rust haar behandelaren goed toe op het gebied van kennis, vaardigheden en attitude ten 
aanzien van suïcidepreventie. Het doel is dat zij vertrouwd zijn met het onderwerp, weten hoe 
contact te maken/houden en de tools in handen hebben om preventieve handelingen in te zetten.  
 

2. ORGANISATIE  

Het UCP richt haar organisatie- en werkprocessen zo in dat suïcidaal gedrag vroeg gesignaleerd 
wordt en adequaat wordt gereageerd. Op patiëntniveau betekent dit dat behandelaren dienen te 
onderzoeken of er sprake is van suïcidaal gedrag bij patiënten. Op organisatie niveau betekent het 
dat breukvlakken in de zorg geëlimineerd worden waar mogelijk. Tot slot worden suïcide(pogingen) 
gestructureerd geëvalueerd zodat hiervan geleerd kan worden.  
 

3. NAASTEN  

Het UCP vindt het vroegtijdig betrekken van naasten bij de behandeling van haar patiënten in het 
algemeen belangrijk, maar bij suïcidaal gedrag in het bijzonder. Op deze wijze kunnen o.a. de 
signalen horend bij suïcidaal gedrag in een vroeg stadium besproken worden met patiënten en 
naasten. Daarnaast wordt het onderwerp binnen het systeem van de patiënt bespreekbaar.  
 

4. KETENPARTNERS  

Het UCP trekt actief op met ketenpartners ten aanzien van suïcidepreventie. Dit doen we door 
middel van een goede informatieoverdracht met ketenpartners ten aanzien van de 
voorgeschiedenis en het suïcide-risico van de patiënt in het verleden. Daarnaast trekt het UCP 
samen op met ketenpartners om te leren & verbeteren op het gebied van suïcidepreventie.  

  
5. GEBOUW  

Het UCP wil haar gebouw (poli, deeltijd en klinieken) zo veilig mogelijk inrichten. Wij willen dat het 
gebouw  optimaal het contact tussen patiënten en medewerkers faciliteert en medewerkers zo veel 

 
7 Bron: multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag 
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mogelijk zichtbaar aanwezig zijn. Belangrijk is een prikkelarme huiselijke omgeving waar patiënten 
tot rust kunnen komen. Er is veel (dag)licht en groen. Waar veiligheidsmaatregelen zijn genomen, 
vormen ze een organisch onderdeel van het gebouw en het interieur. Ze zijn onopvallend en doen 
geen afbreuk aan een huiselijke en vriendelijke uitstraling. 

 
6.2 Suïcidepreventie in relatie tot de nieuwbouw ς uitgangspunten 

Waar het gaat over suïcidepreventie staat de behandelrelatie en het contact met de naasten van de 
patiënt  centraal. Dit zijn essentiële voorwaarden voor het inschatten van suïcidaliteit en het kunnen 
treffen van de juiste maatregelen.  
Het gebouw moet dit proces zo goed mogelijk ondersteunen. Dat doen we in de eerste plaats door een 
gebouw te ontwerpen dat voldoet aan criteria met betrekking tot healing environment 
Daarnaast is het van belang dat patiënten met suïcidaal gedrag tegen zichzelf worden beschermd door 
het gebouw zo veilig mogelijk te ontwerpen en in te richten. Er zijn geen hoogtes waar iemand vanaf 
kan springen en de toegang tot (bepaalde delen van) het gebouw zijn nauwkeurig geregeld door middel 
van zonering en elektronische toegangsbeveiliging. Er wordt, als dat noodzakelijk wordt geacht,  
domotica ingezet ter signalering van mogelijk suïcidaal gedrag. Ook wordt in bepaalde delen van het 
gebouw, zowel bouwkundig als in de inrichting, rekening gehouden met het voorkómen van uitstekende 
delen waaraan iemand zich zou kunnen verhangen. Sommige afdelingen van het gebouw zijn gesloten, 
hier verblijven patiënten die (soms) gedwongen zijn opgenomen. Voor buitenstaanders, zoals 
aannemers en installateurs, is het belangrijk dat het onderscheid met een justitiële instelling duidelijk is. 
Het voorkomen van ongeoorloofd vertrek van patiënten kan een onderdeel zijn van suïcide preventie. 
Ook dan wordt eerder ingezet op de begeleiding, dan op bouwkundige maatgelen. De gesloten  
afdelingen van het UCP hoeven niet aan de beveiligingseisen van een justitiële instelling te voldoen.  
Overigens zijn de eisen waaraan een gesloten afdeling moet voldoen beschreven in het PvE.  
Voor de High Intensive Care met de Extra Beveiligde Kamers zijn wel landelijke eisen. Deze zijn verwoord 
in de veldnorm insluiting van TNO (zie verwijzing nr. 8). TNO is als adviseur op verschillende momenten 
bij het ontwerpproces dan dit deel van het gebouw betrokken geweest. 

6.2.1 Healing environment 
tǳƴǘǎƎŜǿƛƧǎ ƘƻǳŘǘ ΨƘŜŀƭƛƴƎ ŜƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘΩ ƻƴŘŜǊ ƳŜŜǊ ƘŜǘ ǾƻƭƎŜƴŘŜ ƛƴΦ 

¶ De omgeving draagt bij aan het welbevinden. Het gebouw is overzichtelijk, vriendelijk met veel 
(zicht op) groen. Er is optimale daglichtinval in de patiëntenkamers. De uitstraling is huiselijk en 
prikkelarm. Er zijn natuurlijke kleuren en materialen toegepast, de akoestiek is goed en de 
temperatuur aangenaam. 

¶ De verpleegkundigen zijn zichtbaar, in de buurt en bereikbaar. 

¶ Behandelaars zijn aanspreekbaar en er is voldoende contact tussen behandelaars en de naasten van 
de patiënt. 

¶ Patiënten hebben een gebalanceerd dagprogramma, waarbij aandacht is voor rust en voldoende 
activiteiten. Er worden alternatieven aangeboden bij stress, zoals contact, bewegen, sporten, 
natuur, virtual reality. 

¶ Er is aandacht voor goed slapen en dagritme. 

¶ Het gebouw biedt voldoende mogelijkheden om bezoek te ontvangen en contact te onderhouden 
met familie en naasten. 

¶ Het gebouw biedt, waar dat is gewenst, voldoende privacy, maar heeft en transparant karakter om 
verschuilen te voorkomen 

6.2.2 Maatregelen in het gebouw 
IŜǘ ƎŜōƻǳǿ ƛǎΣ ŀƭǎ ƘŜǘ Ǝŀŀǘ ƻƳ ǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘΣ ƻƴŘŜǊ ǘŜ ǾŜǊŘŜƭŜƴ ƛƴ ǾƛŜǊ ΨǘȅǇŜƴ ƎŜōƛŜŘŜƴΩΦ IŜǘ ƛǎ ŜŜƴ 
opklimmende reeks, waarbij in de vierde de meeste veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. 
1. Openbaar gebied, voor iedereen toegankelijk. Dit is het entreegebied, het poligebouw, de gang voor 

de deeltijdbehandeling en de zone voor de vak therapieën.  
2. IŜǘ ΨƪƭƛƴƛŜƪƎŜōƛŜŘΩΣ ŀƭƭŜŜƴ ǘƻŜƎŀƴƪŜƭƛƧƪ ǾƻƻǊ ŘŜ ƪƭƛƴƛsche patiënten, hun bezoekers en de 

medewerkers die hier werken. 
3. Het 1 op 1 gebied in de klinieken. Dit gebied is onderdeel van een gesloten klinische unit en is 

toegankelijk voor sommige patiënten van de gesloten afdeling, hun naasten en de medewerkers 
van de afdeling. Patiënten verblijven hier vrijwillig. 
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4. Het HIC/EBK gebied, onderdeel van de gesloten klinische unit. Dit is een gesloten setting waar 
patiënten soms vrijwillig, maar vaak gedwongen verblijven. In dit gebied zijn de restricties met 
betrekking tot  toegang en de veiligheidsmaatregelen het meest uitgebreid. 

 
Ad1. Openbaar gebied 
Dit gebied heeft het veiligheidsniveau van een goed openbaar gebouw. Aandachtspunten vanuit 
suïcidepreventie zijn:  

¶ Zo min mogelijk grote hoogtes waar je af kunt vallen of springen (denk bijvoorbeeld aan vides, 
trappenhuizen).  

¶ De hoogtes die er zijn worden voldoende afgeschermd door bijvoorbeeld balustrades, hekken, 
panelen, waardoor impulsieve acties voorkomen worden. Ramen die geopend kunnen worden 
hebben een begrenzing, zodat je er niet uit kunt vallen.  

 
Ten aanzien van het glas zijn in het hele gebouw hogere eisen gesteld dan de standaardnorm in de 
bouw. Keuzen met betrekking tot  beglazing zijn onder meer gemaakt tegen de achtergrond van 
suïcidepreventie:  we willen voorkomen dat iemand in een impulsieve actie het raam kapot kan slaan 
om te springen of dat glasscherven loskomen als een raam wordt ingeslagen. Dit is beschreven in de 
ƴƻǘƛǘƛŜ Ψ±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘ Ŝƴ soort glas in de nieuwbouwΩΦ 

 
Ad2. De klinieken 
In de klinieken zijn minimaal dezelfde maatregelen getroffen als onder 1; ook hier is het 
veiligheidsniveau dat van een gewoon openbaar gebouw. Daar bovenop worden op alle plaatsen waar 
patiënten alleen en zonder toezicht zijn extra maatregelen getroffen. Dit zijn alle patiëntenkamers en 
sanitaire ruimtes. De extra maatregelen voor deze zones zijn: 

¶ Doorval en letselveilig glas (dit is gelaagd glas binnen en gehard glas buiten). Zie de notitie 
Ψ±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘ Ŝƴ ǘƻŜǇŀǎǎƛƴƎ Ǿŀƴ ƎƭŀǎΩΦ   

¶ Veilig hang en sluitwerk. Zie folder van 113 zelfmoordpreventie in de bijlagen.  

¶ Extra maatregelen in patiëntenkamers en sanitair: veilig plafond, veilige inrichting (bijvoorbeeld 
armaturen, inrichting kasten, sanitair en kranen...) Zie de bijlage voor details. 

¶ Toezicht is mogelijk door middel van domotica. 
 

Ad 3  1 op 1 gebieden 
In deze zones zijn dezelfde maatregelen getroffen als onder 1 en 2 beschreven. Daar bovenop extra 
aandacht voor molestbestendigheid. 
 
Ad4 HIC/EBK 
Eisen van TNO8. Zie voor een gedetailleerde uitwerking van de eisen aan de HIC/EBK hoofdstuk 9. 

6.2.3 Tuinen en buitenruimten 
Alle tuinen moeten voldoen aan de eisen van veilige openbare ruimte. Dat zijn: geen grote hoogtes en 
zichtbare dieptes, niet uitlokken tot springen. Daar waar sprake is van een omheining is het 
redelijkerwijs niet mogelijk om er over heen te klimmen (hoogte ca 3 meter). Bij de inrichting wordt 
rekening gehouden met een zekere afstand tot de omheining (bijvoorbeeld eerst een strook begroeiing 
en geen bankjes in de buurt van de muur). Overigens hoeft de tuin niet hermetisch afgesloten te zijn. 
Veiligheid gaat in dit verband vooǊŀƭ ƻǾŜǊ ΨƴƛŜǘ ǾŜǊǿƻƴŘŜƴΩ Ŝƴ ƳƛƴŘŜǊ ƻǾŜǊ ƴƛŜǘ ǿŜƎƭƻǇŜƴΦ 
 
De tuinen van de gesloten afdelingen voldoen aan dezelfde eisen als de open tuinen, met als extra eis 
dat toezicht goed mogelijk is; zowel door overzicht als met domotica. Bij voorkeur grenst de gesloten 
tuin niet direct aan een diepte. Voorkomen moet worden dat mensen die toch over de omheining 
klimmen direct van grote hoogte vallen. Hier moet bij de plaatsing van de omheining van de gesloten 
daktuinen rekening worden gehouden. Bijvoorbeeld doordat achter de omheiing de tuin nog doorloopt.  
 

 
8 Rapport TNO 2013 R10446_vrijheidsbeperking in de GGZ veldnorm insluiting en brief TNO veldnorm insluiting   
   feb 2015 
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7. Veiligheid en soort glas in nieuwbouw UCP 
 
 

Bron: Notitie van Mark Kap en Marion Beldman 13-05-2021. 
 
In de psychiatrie komt meer agressie voor dan in andere zorgsoorten of sectoren. De agressie is niet 
enkel gericht tegen personen (medewerkers) maar des te meer tegen materiaal. Daarom moet de 
materiaalkeuze hiertegen worden afgewogen. Bijzondere aandacht moet hierbij zijn voor de toepassing 
van de beglazing. Naast dat er voor vandalisme bestendige materialen kan worden gekozen om de 
exploitatie (reparatie) kosten zo laag mogelijk te houden, is er bij beglazing ook nog een risico van 
verwonding wanneer het breekt.  
 
Niet alle locaties in een gebouw zijn van een gelijke risicoklasse op agressie. Daarom kan op veel plekken 
in het gebouw doorvalveilig glas worden toegepast volgens de NEN 3569:2011. Deze norm beschrijft de 
eisen voor verticaal toegepast glas dat bereikbaar is voor personen met als doel letsel bij brekend glas te 
voorkomen.  
 
In deze notitie wordt ingegaan op de specifieke plekken binnen de nieuwbouw UCP die een verhoogd 
risico lopen op materiele agressie en waar voor een ander type glas moet worden gekozen. De plekken 
die een hoog risico op agressie geven zijn plekken waar patiënten iets ontzegd wordt, of waardoor ze 
ƴƛŜǘ άǾǊƛƧέ ƪǳƴƴŜƴ ȊƛƧƴΦ 5Ŝ ǇƭŜƪ ǿŀŀǊ ŘŜ ǾŜǊǇƭŜŜƎƪǳƴŘƛƎŜ Ŝƴ ŘŜ ƳŜŘƛŎŀǘƛŜ ȊƛŎƘ ōŜǾƛƴŘŜƴ ƛǎ ȊƻΩƴ ǇƭŜƪΦ 5Ŝ 
uitgangen van de gesloten units, de tuinen en het gebouw zijn tevens plekken met een hoog risico.  
 
Een ander aspect van beglazing is privacy. Privacy wringt soms met de wens zoveel mogelijk daglicht 
binnen te krijgen. In deze notitie wordt ook beschreven welke plekken een grotere behoefte hebben 
aan privacy.   
 
De overwegingen voor de toepassing van een type beglazing op kritische plekken in de nieuwbouw: 

 
1. Tourniquet  

Ervaringen van ons huidige gebouw leren ons dat de uitgang van het gebouw een plek is die 
regelmatig object van agressie is. Het hier toegepaste glas moet molestbestendig en doorvalveilig 
zijn. 
 

2. Werkstation verpleegkundige en nachtpost op de klinieken 
De verpleegpost blijkt bij onderzoek naar agressie op verpleegafdelingen in de psychiatrie een van 
de plekken te zijn waar veel agressie incidenten zijn. Patiënten hebben hier, meer dan op andere 
plekken, discussie. De beglazing van het werkstation en van de nachtpost moet molestbestendig en 
doorvalveilig zijn. Je moet als verplegend personeel in deze ruimten kunnen vluchten en veilig zijn. 
 

3. Toegangsdeur naar de verpleegafdelingen van de klinieken 
Een andere plek op een verpleegafdeling waar veel agressie is, is de uitgang. Patiënten die tegen 
hun wil op de afdeling moeten verblijven, kunnen proberen via de toegangsdeur van de afdeling te 
komen. Het glas moet hier molestbestendig en doorvalveilig zijn.  
 

4. De HIC zone met EBK 
Het glas op de HIC zone moet molestbestendig en doorvalveilig glas worden toegepast dat onder 
extreme omstandigheden niet breekt, mocht het dat toch doen in extreme omstandigheden, dan 
moeten er geen scherven ontstaan.  
Naast de stevigheid van het glas in de HIC zone is hier de privacy ook van belang. Vanuit de tuin zou 
niet de EBK in moeten kunnen worden gekeken, terwijl je wel naar buiten kunt kijken. 
 

5. Glazen wand in de daktuin van de gesloten afdelingen 
Deze moet zonder meer stevig zijn en niet in scherven breken. Er moet rekening mee gehouden 
worden dat hij als vluchtroute gebruikt kan worden. De wand moet bestand zijn tegen breken (door 
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gooien en slaaƴύ Ŝƴ άƻǾŜǊƪƭƛƳƳŜƴέΦ aƻƭŜǎǘōŜǎǘŜƴŘƛƎ Ŝƴ ŘƻƻǊǾŀƭǾŜƛƭƛƎ ŘǳǎΦ 
 

6. Glas in de gevel van de daktuin op de 2de verdieping 
Weliswaar zullen hier vooralsnog de minder agressieve patiënten verblijven. Maar ook hier is 
molestbestendig en doorvalveiligheid van belang. 
 

7. Patientenkamers 
In de patiëntenkamers moet molestbestendig en doorvalveilig glas komen met aan de buitenkant 
gehard glas zodat als het buitenblad mocht breken er geen scherven op de mensen kunnen vallen 
die er onder op de terrassen van de deeltijd zitten. 
 

8. tŀǘƛƻΩǎ ƻǇ ǾŜǊǇƭŜŜƎŀŦŘŜƭƛƴƎŜƴ 
Het glas moet hier molestbestendig en doorvalveilig zijn. Een patiënt zal niet snel deze route kiezen 
om te ontsnappen, maar als het glas hier breekt dan is er wel een onveilige situatie (diepte).  

 
Bovenstaande samengevat in combinatie met hetgeen vanuit het bouwbesluit van toepassing is:  

¶ Vanuit het bouwbesluit moet al het glas dat lager komt dan 85 cm van de vloer doorvalveilig zijn. 
Dat is gelaagd glas (geen gehard glas want dat valt in kleine stukjes uiteen). 

¶ Kun je er maar van 1 kant doorheen vallen dan moet het glas eenzijdig doorvalveilig zijn, anders aan 
2 kanten. Aangezien alle ramen in de nieuwbouw lager komen dan 85 cm komt er dus: 

o tweezijdig doorvalveilig glas (= gelaagd glas): 
Á op de gehele BG 
Á in alle binnenwanden (ook de glasstroken naast de deuren)  
Á in alle ramen aan de daktuin en het dakterras op 1e en 2e verdieping  

o eenzijdig doorvalveilig glas (= gelaagd glas): 

Á in de ramen van de patientenkamers en de ruimten aan de buitengevel in het 

kliniek en poligebouw, niet liggende aan de tuin.   

 

¶ Als extra vanuit UCP geldt dat 
o het buitenblad van de ramen waar onder mensen kunnen zitten (mensen zitten in de 

binnentuin onder ramen en op de terrassen van de deeltijd) niet in scherven uiteen mag 
vallen (dus hier gehard glas toepassen dat in kleine stukjes uiteen valt).  

o patienten geen scherf uit het gebroken glas moeten kunnen pulken waarmee zij zichzelf of 
anderen letsel aan kunnen doen. 

 

Gebouwdeel Toe te passen glassoort

BG Beiden zijden doorvalveilig gelaagd glas

Poligebouw 1e 

      aan de daktuin

Binnenzijde: doorvalveilig gelaagd glas

Buitenzijde: molestbestendig doorvalveilig gelaagd glas

Poligebouw 1e t/m 4e

     niet aan daktuin

Binnenzijde: doorvalveilig gelaagd glas

Buitenzijde: isolatieglas (gehard)

Kliniekgebouw 1e en 2e

     aan de daktuin-terras
Beide zijden molestbestendig doorvalveilig gelaagd glas

Kliniekgebouw 1e en 2e

     niet aan de daktuin-terras

Binnenzijde: molestbestendig doorvalveilig gelaagd glas

Buitenzijde: isolatieglas (gehard)

EBK-buitengevel
Binnenzijde: molestbestendig doorvalveilig gelaagd glas

Buitenzijde: isolatieglas (gehard)

EBK-balkon
Beide zijden molestbestendig doorvalveilig gelaagd glas en 

molestbestendig kozijn

EBK-verblijfsruimte
Beide zijden molestbestendig doorvalveilig gelaagd glas en 

molestbestendig kozijn

Verblijfsruimte - Balkon
Beide zijden molestbestendig doorvalveilig gelaagd glas en 

molestbestendig kozijn

Balkon - buitengevel
Binnenzijde: molestbestendig doorvalveilig gelaagd glas

Buitenzijde: isolatieglas (gehard)
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Soorten glas ς gebruikte termen bij glas: 

¶ Gehard:  Dit glas valt in kleine stukjes uiteen als het toch kapot zou gaan.  

¶ Gelaagd:  Dit glas heeft tussen de glaslagen een folie. Deze folie zorgt er voor dat het  
glas niet uiteenvalt. Het is daarvoor doorvalveilig. 

¶ Doorvalveilig: Als het glas breekt mag je niet naar buiten kunnen vallen Ą is gelaagd  

¶ Letselveilig:  Als het glas breekt mag je je er niet aan kunnen bezeren 

¶ Molestbestendig: Het glas mag niet gemakkelijk kapot te maken zijn. Heeft te maken met de  
hardheid van het glas. 

¶ Isolatie:  Glas heeft een bepaalde isolatiewaarde v.w.b. het doorlaten van koude en  
warmte. Isolerende beglazing bestaat meestal uit twee glasplaten met 
daartussen een laag lucht of ander gas. 

 
Elk soort glas kan in diverse sterkten geleverd worden.  
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8. Een veilige patiënten omgeving in de nieuwbouw UCP 
 
 
Deze notitie is geschreven op basis van de notie van Mark Kap van juni 2021. 
 
We willen patiënten gedurende hun klinische opname een veilige omgeving bieden en zoveel mogelijk 
beschermen tegen de  impuls om suïcide te plegen, daartoe een poging te ondernemen of zich te 
verwonden. 
Onderstaand zijn maatregelen beschreven die we nemen om te voorkomen dat personen zich kunnen 
verwonden of een poging doen ergens aan te hangen. Deze maatregelen worden genomen in ruimtes 
waar patiënten alleen, zonder toezicht, verblijven. Dit zijn met name de patiëntenkamers op de 
klinieken en de sanitaire ruimtes in het hele gebouw. 

 
Algemeen geldt dat in de patiëntenkamers / sanitair geen uitstekende delen zijn die zo stevig bevestigd 
zijn dat je eraan kan hangen met een gewicht van meer dan 25 kg.  

 
8.1 Inrichting:  

¶ Kapstokken zijn suïcideproof (omklaphaakje) 

¶ De deuren van kledingkasten op patiëntenkamers hebben geen handvat of scharnieren waaraan je 
iets kunt bevestigen 

¶ De roedes van kledingkasten kunnen niet meer dan 25 kg dragen. 
 

8.2 Bouwkundig:  

¶ Gordijnrails zijn in alle patiëntenkamers zo bevestigd dat er niets zwaarder dan gordijnen aan 
gehangen kan worden zonder dat de gordijnrail van het plafond komt.  

¶ Deurklinken in patiëntenkamers en badkamers/toiletten (patiënten ruimtes) zijn suicide resistent 
(aflopend ς je kunt er niets aan ophangen). 

¶ De spiegel is op de verpleegafdelingen van onbreekbaar materiaal (metaal en ingemetseld).  

¶ Scharnieren van deuren en ramen in patiëntenkamers en badkamers/toiletten (patiënten ruimtes) 
lopen taps toe of zijn glad. Er iets aan bevestigen moet niet mogelijk zijn.  

¶ Een handdoekenrek kan geen grotere belasting aan dan handdoeken.  

¶ De handdoekdispenser en zeepdispenser zijn  van een model waar niets aangehangen kan worden. 
(aflopend). 

¶ Zwanenhalzen/afvoeren en waterleidingen bij wastafels zijn ingebouwd. 

¶ De doucheruimtes zijn voorzien van een suicide veilige douchekop.  

¶ Er lopen geen leidingen of kabels over muren.  

¶ Radiatoren zijn glad en hebben geen leidingen of knop waar je iets aan kunt hangen. 

¶ Verlichting is ingebouwd en kan niet zonder gereedschap worden gedemonteerd 

¶ De elektrische voorziening is zo dat de patiënt zich er niet aan kan verwonden, ook al doet hij zijn 
best. (kinderbeveiliging oid) 

¶ Op de patientenkamer en in het sanitair is geen systeemplafond dat door de patiënt gedemonteerd 
kan worden (verstoppen van dingen of hangen aan het systeem). 

¶ De ramen kunnen niet zo ver open dat er een persoon doorheen kan. 

¶ De deur is zo gepositioneerd dat hij niet van binnenuit kan worden geblokkeerd. 

¶ Het water van het sanitair is buiten de patiëntenkamer af te sluiten.  

¶ Het sanitair is zelf ook af te sluiten, de deur van het sanitair kan op slot.    

¶ Het VOS (verpleegkundigen oproepsysteem) in de sanitaire ruimte moet te gebruiken zijn wanneer 
een patiënt valt. Het is vanuit suicidepreventie niet verantwoord om dit met een koord te doen. 
Hiervoor moet dus een andere oplossing komen.  

 
8.3 Domotica: 

Om patiënten die suïcidaal zijn goed te kunnen beschermen tegen zelfbeschadigend gedrag, zonder ze 
in de EBK te hoeven verplegen, kunnen de kamers in de nieuwbouw uitgerust worden met domotica. De 
toepassing van domotica is proportioneler dan de patiënt verplegen vanuit de EBK.  
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5Ŝ ŦǳƴŎǘƛŜ Ǿŀƴ ŘŜ ŘƻƳƻǘƛŎŀ ƛǎ ŘŜ ǾŜǊǇƭŜŜƎƪǳƴŘƛƎŜƴ ǘŜ ŀƭŀǊƳŜǊŜƴ ƛƴ ƎŜǾŀƭ Ǿŀƴ άafwijkende 
bewegingspatronenέΦ Lƴ ŘŜ ǇǊŀƪǘƛƧƪ Ȋŀƭ ŘŜȊŜ ŘƻƳƻǘƛŎŀ ǾƻƻǊƴŀƳŜƭƛƧƪ Ωǎ ƴŀŎƘǘǎ ƛƴƎŜȊŜǘ ǿƻǊŘŜƴΦ 5Ŝ 
domotica kan de verpleegkundigen alarmeren wanneer de paǘƛšƴǘ Ωǎ ƴŀŎƘǘǎ ƘŜǘ ōŜŘ ǾŜǊƭŀŀǘΦ 5ŀǘ ƛǎ Řŀƴ 
reden om contact met de patiënt te maken.  
Een goede inschatting van het suïcide risico is noodzakelijk om het werken met domotica effectief te 
laten zijn.  
De domotica kan bij voorkeur op iedere patiëntenkamer worden toegepast zonder dat er duidelijk 
zichtbaar in iedere kamer een camera aanwezig is (gevoel van privacy).  
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9. Uitvoering en voorzieningen EBK binnen de HIC 
 
 
Bron: Notitie voor TNO van 06-05-2021. 
 
Er is veel discussie geweest over de uitvoering van de extra beveiligde kamers binnen de High Intensive 
Care unit in de nieuwbouw van UCP. In deze notitie is vastgelegd wat de afspraken zijn betreffende de 
uitvoering van de EBK. ¦ƛǘƎŀƴƎǎǇǳƴǘ ƛǎ ŘŜ άCǊŜŜȊŜ ά- tekening van de EBK van 23-07-2021. 
 

 
9.1 Bouw 

a. Toegangsdeur EBK (van de verblijfsruimte naar de EBK): 

¶ De deur is een stalen celdeur. Er hoeft geen raampje in omdat er een raam naast zit. 

¶ Het kozijn is uitgevoerd als celdeur; in staal/beton-gevuld. (mail Provak 31-3-2021). 

¶ De toegangsdeur moet met magneten gesloten / ontsloten worden. De bediening daarvan 
moet ook in de verblijfsruimte zitten.  
 

b. Het raam naast de toegangsdeur van de EBK:  

¶ Het kozijn is een staal/beton gevuld cel-kozijn voorzien van molestbestendig glas dat 
uitgevoerd wordt met een lcd scherm. 

 
c. Buitendeur van de EBK naar de buitenruimte van de EBK: 

Na overleg met TNO is besloten dat er een buitendeur komt van de EBK naar de buitenruimte van 
de EBK. 

¶ De deur wordt gezien als een nooddeur, alleen te gebruiken bij calamiteiten. 

¶ De voorgestelde deur van Heinen (conform technische fiche FTHW 0022, inbraak werend WK-
4, aan einde van deze paragraaf) voldoet: 
ü Uitvoering als een dichte deur, zonder raampje 
ü Aan de binnenzijde geen kruk of slot, verder glad afgewerkt. 
ü Het kozijn uitgevoerd zoals in de folder aangegeven (staal en volgestort met beton, 

gelaste scharnieren, etc.) 
ü Een voldoende zwaar mechanisch slot  (3- punts-sluiting, zie folder) 
ü Een deuropening met een vrije doorgang van ca. 900 mm. (o.a. om zoveel mogelijk glas te 

houden ernaast) 

¶ De binnenzijde (uiteraard) afwerken conform het interieur-beeld van de EBK. 
 

d. Doos in doos constructie: 
Na overleg met TNO is het volgende bŜǎƭƻǘŜƴ ƻǾŜǊ ŘŜ ά5ƻƻǎ ƛƴ Řƻƻǎέ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛŜΥ 

EBK 

Verblijfs- 
ruimte 

EBK 

Verblijfs- 
ruimte 

Buiten- 
ruimte 

Douche 
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¶ Deze kan beperkt blijven tot  de EBK met het zich daarin bevindende sanitair. De 
verblijfsruimte hoeft niet te worden meegenomen.  

¶ 5Ŝ ŘŜǳǊ ǘǳǎǎŜƴ 9.Y Ŝƴ ŘŜ ǾŜǊōƭƛƧŦǎǊǳƛƳǘŜ ƪƻƳǘ ƛƴ ŘŜ ΨōƛƴƴŜƴ ŘƻƻǎΩΦ  

¶ De deur tusseƴ ŘŜ 9.Y Ŝƴ ŘŜ ōǳƛǘŜƴǊǳƛƳǘŜ ƪƻƳǘ ƻƻƪ ƛƴ ŘŜ ΨōƛƴƴŜƴ ŘƻƻǎΩΦ 
 

e. Schrobputje 
In de verblijfsruimte dicht bij de toegangsdeur van de EBK moet een schrobputje zitten. Dit wordt 
gebruikt als de EBK schoon gespoten worden en het water afgevoerd moet worden. Het schrobputje 
mag niet in de EBK zitten. 
 

9.2 Inkijk, zonwering en verduistering 
Binnen de HIC hebben we te maken met de volgende glasoppervlakken waar iets mee moet in het kader 
van inkijk, verduistering en of zonwering: 

a. EBK-buitengevel 
b. EBK-Balkon 
c. EBK-Verblijfsruimte 
d. Verblijfsruimte ς Balkon 
e. Balkon ς Buitengevel 

¶ Als UCP het over verduisteren heeft dan gaat het niet om aarde donker maar om te kunnen slapen, 
eventueel ook overdag. Dit zou, denken wij, met horizontale lamellen (luxaflex) tussen glas kunnen. 

¶ Als we het over anti- inkijk hebben dan lijkt ons ook horizontale lamellen (luxaflex) de beste 
oplossing omdat je die zo kunt zetten dat je en niet van de zijkant en niet van de onderkant naar 
binnen kunt kijken. 

¶ Hebben we het over zonwering dan zal dat alleen kunnen met screens aan de buitengevel. Screens 
bereikbaar vanuit het balkon kunnen we niet toepassen omdat daar patienten kunnen vertoeven. 
Die zullen dus altijd voor de ramen van de buitengevel van het balkon moeten. 
 

Schematisch samengevat: 
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9.3 Toe te passen glassoorten9 
Binnen de HIC hebben we de volgende ramen: 

a. naast de toegangsdeur EBK 
b. in gevel van EBK 
c. naast nooddeur van EBK naar de buitenruimte 
d. in deur van verblijfsruimte naar buitenruimte 
e. naast deur van verblijfsruimte naar de buitenruimte 
f. in gevel van buitenruimte 

¶ Voor alle ruimten waar een patiënt verblijft (of kan komen) moet molestbestendig (gelaagd) glas 
komen. 

¶ .ƛƴƴŜƴ ŘŜ 9.Y ƳƻŜǘ Řŀǘ άŎŜƭƪǿŀƭƛǘŜƛǘέ ȊƛƧƴ 

¶ Aan de buitenzijde van de ramen in de buitengevel isolatieglas, gehard glas (valt in kleine stukjes 
naar beneden als toch kapot gaat). 

 

 
9 Veiligheidsglas  = gehard glas = springt in kleine stukjes uiteen 

   Gelaagd glas  = zit folie tussen : moeilijker te breken en daardoor inbraak vertragend 
    Isolatie glas  = lage U waarde 
 Dubbel glas :  lucht er tussen 
 HR+ glas:   lucht tussen de lagen 
 HR++:   argon tussen de lagen 
 HR+++:   triple, argon tussen de 3 lagen glas 

anti-inkijk "verduistering" Zonwering Toe te passen glassoort

EBK-buitengevel

luxaflex tussen glas, te 

bedienen via touchscreen en 

te overrullen door personeel

luxaflex tussen glas, te 

bedienen via touchscreen en 

te overrullen door personeel

Screens aan de buitenzijde, te 

bedienen via touchscreen en 

te overrullen door personeel

Binnenzijde: molestbestendig gelaagd glas

Buitenzijde: isolatieglas (gehard)

EBK-balkon

luxaflex tussen glas, te 

bedienen via touchscreen en 

te overrullen door personeel

luxaflex tussen glas, te 

bedienen via touchscreen en 

te overrullen door personeel

niet*
Beide zijden molestbestendig gelaagd glas en 

molestbestendig kozijn

EBK-verblijfsruimte

LCD folie, te bedienen via 

touchscreen en te overrullen 

door personeel

niet niet
Beide zijden molestbestendig gelaagd glas en 

molestbestendig kozijn

Verblijfsruimte - Balkon

luxaflex tussen glas, te 

bedienen via touchscreen en 

te overrullen door personeel

luxaflex tussen glas, te 

bedienen via touchscreen en 

te overrullen door personeel

niet*
Beide zijden molestbestendig gelaagd glas en 

molestbestendig kozijn

Balkon - buitengevel

luxaflex tussen glas, te 

bedienen door personeel 

vanuit de verblijfsruimte**

niet

Screens aan de buitenzijde, te 

bedienen door personeel 

vanuit de verblijfsruimte**

Binnenzijde: molestbestendig gelaagd glas

Buitenzijde: isolatieglas (gehard)

* screens aan balkonzijde niet veilig met patienten aan deze zijde --> screens voor ramen van balkon maken

** en eventueel op afstand
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Schematisch samengevat: 

 
 

9.4 Techniek, Valstar Simonis, notitie EBK, 1 april 2021 
 

BPI: Algemene beschrijving  
±ƻƻǊ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘ ¦/t ǿƻǊŘŜƴ ƛƴ ŘŜ 9.YΩǎ ǘƻǳŎƘǎŎǊŜŜƴǎ ǘƻŜƎŜǇŀst, waarmee de patiënt in de 
betreffende ruimte diverse installaties (verlichting, verwarming, zonwering e.d.) kan bedienen. Verder 
ƪŀƴ ƘŜǘ ǎŎƘŜǊƳ ƎŜōǊǳƛƪǘ ǿƻǊŘŜƴ ǾƻƻǊ ȊŀƪŜƴΣ Ȋƻŀƭǎ ǎǇŜƭƭŜǘƧŜǎΣ ǾƛŘŜƻΩǎ ōŜƪƛƧƪŜƴ ŜƴȊΦ  
Het scherm zal worden geleverd door BPI.  
 
BPI-touch: Werking in grote lijnen  
Door middel van het scherm in de EBK kan de patiënt alle installaties, zoals verlichting, zonwering, 
verduistering, enz. bedienen. Door BPI wordt een beheerapplicatie meegeleverd waarmee op een 
laptop, PC, tablet, enz. dezelfde bedieningen kunnen worden gedaan. Op afstand kan dus gezien 
worden wat er gaande is en via deze applicatie kan de bediening door de patiënt worden overruled / 
geblokkeerd door de verpleging. De koppelingen vanuit het BPI-systeem worden gerealiseerd m.b.v. 
KNX; alle te bedienen installaties in de EBK moeten dus met KNX kunnen worden aangestuurd. Het KNX-
systeem behoort niet tot de leveringen van BPI. Om de installaties te kunnen bedienen wanneer het 
BPI-systeem uitvalt, moeten normale schakelaars / bedienelementen worden geplaatst, die ook worden 
aangesloten op het KNX-systeem; hiermee kunnen in een noodgeval altijd de installaties worden 
bediend.  

  
BPI: technische randvoorwaarden 

¶ Door BPI zal een inbouwframe met stucrand worden geleverd, dat door de bouwkundig aannemer 
moet worden ingebouwd in een wand. Minimale inbouwdiepte is 160mm.  

¶ In het paneel moet door de installateur een 230V WCD en een data aansluiting worden 
aangebracht.  

¶ Het scherm wordt in het inbouwframe gemonteerd door BPI en verder aangesloten, 
geprogrammeerd en in bedrijf gesteld.  

¶ Het BPI-systeem wordt als directielevering opgenomen; een installateur heeft geen toegevoegde 
waarde voor de levering en montage; opnemen in het bestek veroorzaakt alleen extra kosten t.g.v. 
toeslagen. Aandachtspunt voor de opdrachtgever is wel dat het inbouwframe tijdig wordt 
aangeleverd aan de bouwkundig aannemer.  
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Antwoorden van Valstar Simonis n.a.v. vragen UCP 

a. Nachtverlichting, zonwering, nachtverduistering, klimaat, verlichting: 

¶ Bediening en overrulen via beheerapplicatie op laptop, PC enz. EN via de schakelaars in de 
wand.  

¶ Posities van schakelaars nader af te stemmen.  

¶ Bij storing in BPI-systeem: de verschillende componenten/voorzieningen (o.a. klimaat, licht, 
zonwering,  

¶ intercom, deuren) worden dan rechtstreeks via een eigen schakelaar bediend, vanuit de 
verblijfsruimte. Komt in een afsluitbaar kastje. Moet ook in reguliere situatie goed toegankelijk 
zijn. 

¶ Bij stroomuitval elektr. sloten deuren op UPS en zijn altijd nog te openen. 

¶ Toegangsdeur cel: nu 3-ǎǘŀƴŘŜƴ ǎŎƘŀƪŜƭƛƴƎΦ hǇŜƴκŘƛŎƘǘ Ŝƴ ŜŜƴ ΨǇǳƭǎŘǊǳƪƪŜǊΩ ǾƻƻǊ ǘŜ ƻǇŜƴŜƴΦ 

¶ De watervoorziening van de EBK kan vanuit de verblijfsruimte worden afgesloten 
 

b. Klimaat: regeling temperatuur en ventilatie; 
De basis is vloerverwarming. Regeling van warm/koud via luchtverversing (door patiënt)  

Regeling lucht via het KNX-bedieningssysteem.   
a. EBK intercom: komt tussen cel en voorportaal 
b. Noodverlichting, in geval van stroomuitval, is voorzien. 
c. Afvoerputje verblijfsruimte opnemen (is voorzien). 
d. {ŎƘŜǊƳŜƴ ƛƴ ŎŜƭƭŜƴκ9.YΩǎ ǿƻǊŘŜƴ ƎŜƠƴǘŜƎǊŜŜǊŘ ƛƴ ǿŀƴŘŜƴ όƴŜŜƳǘ ±ŀƭǎǘŀǊ ƳŜŜ ƛƴ ōŜǎǘŜƪΣ 
overlegd 30/3). 

 
9.5 Brandveiligheid  

a. De gehele HIC is nu een afzonderlijk 
brandcompartiment. Niet iedere EBK appart. 
Zie de tekening hier naast uit rapport Peutz, 
hierin staan ook de vluchtroutes aangegeven. 
 

b. Toegankelijkheid brandweer (i.o.m.  
plaatselijke brandweer) door bijv. het raam in 
de gevel.  
Reactie Peutz: 1 april 
άhƴǘǊǳƛƳƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ 9.Y ōƛƧ ōǊŀƴŘ ǾƛƴŘǘ ŀƭǘƛƧŘ 

plaats door verplegend personeel of BHV en is, 

zoals in ontwerp traject besproken, permanent 

bewaakt. Brandweer hoeft niet te ontruimen. 

Daarnaast is bereikbaarheid brandweer via een 

raam o.i.d. nooit een wettelijke eis. Een 

beschermd subbrandcompartiment biedt meer 

bescherming dan een subbrandcompartiment 

(voorheen rookcompartiment) o.a. door een 

brandwerendheid van 30 min. Voor gezondheidzorg met bedgebied ligt een beperkt oppervlak 

(500m2) in een beschermd subbrandcompartiment. Gedachte hier achter is dat er met minder 

mobiele patiënten en eventueel bedden gereden moet worden naar een veilige plek bij brand 

(horizontale ontruiming). Omdat we watermist hebben in het kliniek deel wordt een B30 wand al 

ƎŜǊŜŀƭƛǎŜŜǊŘ ƳŜǘ {нлл όǊƻƻƪǿŜǊŜƴŘ ƘŜǘŜ ǊƻƻƪύέΦ 

   

Bovenstaande aanpak is inmiddels goedgekeurd door de brandweer i.k.v. de omgevingsvergunning en 
wordt ook onderschreven door Jan Tuinstra (adviseur brandveiligheid UMCG).  
 

  

Tekening Peutz 
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Bijlage:   Uitvoering buitendeur EBK naar balkon 
 
Firma Heinen (België) heeft een buitendeur die naar de buitenruimte toegepast kan worden. Deze is 
tweezijdig WK4 getest en geïsoleerd.  
Karel Imants (Heinen) heeft aangegeven dat de deur minder waterdicht is dan een normale buitendeur, 
maar dat is in deze beschutte situatie geen belemmering. 
 
Onderstaande de specificaties: 
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De toe te passen deur, type 4,  is rood omcirkeld in bovenstaande afbeelding. 
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10. Facilitaire processen en ruimten 
 
Bron: Notitie Facilitaire processen en ruimten van 5 september 2019, update in de zomer van 2021. 
 

10.1 Inleiding 
Op 5 september 2019 is in het memo met kenmerk BF19.3574 vastgelegd welke afspraken er gemaakt 
zijn tussen Facilitair van het UMCG en UCP voor wat betreft de logistieke en facilitaire processen binnen 
de nieuwbouw van UCP. Ook de voorzieningen die daarvoor waren opgenomen in de nieuwbouw zijn in 
deze notitie vastgelegd.  

 
Na een mislukte aanbesteding is er nu een nieuw definitief ontwerp waarin o.a. op de meters is 
bezuinigd,  er geen kelder meer is onder het gebouw en de verbinding met het CMC via het 
Triadegebouw gaat plaats vinden. Dit heeft gevolgen voor de facilitaire processen. Na overleg met de 
diverse betrokken afdelingen van B&F is onderstaand het memo van september 2019 herzien op de 
nieuwe situatie. 

 
Onder facilitair vallen de volgende afdelingen: 

¶ Gebiedsbeheer 

¶ Logistiek 

¶ Voedingszorg  

¶ Ontvangst en representatie 

¶ Beveiliging en toegangsbeheer (toegangscontrolesysteem). 
 

Betrokkenen: 
Project: Carlo Folstar 
B&F:  Richard Smalbil, Sjoerd Nipperus, Ingrid Doek, Patrick Bonsma, Ronald Verbree, Jan   

Sikkema, Karin Vorenkamp, Tonnie Scholte, Chris Water, Jeroen Broks, Trudi van Kampen. 
UCP: Carla Kamerling, Marion Beldman, Gineke Vos, Desiree Douma, Liesbeth Schellens. 
 

10.2 Gebiedsbeheer 
Gebiedsbeheer betreft de schoonmaak, glas- en gevelbewassing en het tuinonderhoud. 

10.2.1 Schoonmaak 
Medewerkers van de schoonmaak maken alle ruimten van de nieuwbouw schoon. Voorwaarde is dat zij 
toegang hebben tot alle ruimten die schoongemaakt moeten worden. 
 
In het gebouw zijn voor de schoonmaak de volgende voorzieningen aanwezig: 

¶ Omkleedruimten: Bevinden zich op de begane grond en zijn voorzien van lockers voor persoonlijke 

spullen en van douches. De omkleedruimten worden gedeeld met de medewerkers van het UCP. 

¶ Schoonmaak/werkkasten: 

o Op iedere verdieping van het poligebouw en van de klinieken bevindt zich nabij iedere lift een 

schoonmaak/werkkast.  

o Op de begane grond is er één grotere schoonmaak/werkkast bij de entree en één bij de deeltijd 

achter de spoedpoli. 

o Bij Beeldende Therapie (BT) komt ook een kleine schoonmaak/werkkast. Deze wordt beheerd 

en gebruikt door de afdelingen BT en AT die in de buurt hun ruimten hebben. De 

schoonmaak/werkkast bij Psycho Motorische Therapie (PMT) is vervallen. 

In de schoonmaak/werkkasten van de klinieken staat een schoonmaakkar, stofzuiger, kleine 

schrobmachine en een kleine voorraad schoonmaakmiddelen en materialen. Er is een 

uitstortgootsteen met koud water en enkele stopcontacten zodat er machines opgeladen kunnen 

worden. Op de poliklinieken staan geen schrobmachines. De grotere schoonmaak/werkkast op de 

begane grond nabij de centrale ontmoetingsruimte is voldoende groot om er ook een grotere 

schrobmachine in te stallen 
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¶ Opslag grote schrobmachines en grotere voorraad schoonmaakartikelen: 

o Komt op de BG nabij de linker lift naar de klinieken. In deze opslag is een uitstortgootsteen, 

koudwaterkraan en een afvoerputje aanwezig en een plek voor een PC om bestellingen te 

kunnen doen. 

¶ Uitstootruimten: 

o Is men klaar met de schoonmaak van een klinische verdieping dan stalt men het verzamelde 

afval in de uitstootruimte op die verdieping en voert men het daarna af naar de centrale 

afvalberging op de begane grond. In alle andere gevallen neemt men het direct mee naar 

beneden naar de centrale afvalberging op de begane grond.  

o Logistiek voert het afval op gezette tijden af. 

o Zie verder 3.2. Afvoer van Materialen. 

¶ Werkplek coördinator schoonmaak: komt in het Poligebouw op de derde verdieping. 

10.2.2 Glas- en gevelbewassing 
Samen met het ontwerpteam is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om met de bij het UMCG 
aanwezige hulpmiddelen de gevels te reinigen. De conclusies zijn: 

¶ De glas en gevelbewassing aan de buitenkant zal met behulp van de hoogwerkers van het UMCG 

uitgevoerd kunnen worden. Daarvoor is een pad rondom gemaakt met opstelplaatsen. De kliniek zal 

met de Haulotte HA15IP schoongemaakt worden en het poligebouw met de Bluelift SA 31. 

¶ De gevel van het poligebouw die grenst aan de centrale binnentuin en de daktuinen zal worden 

schoongemaakt met behulp van de Bluelift die dan via de centrale hal naar de binnentuin wordt 

gereden. 

¶ IŜǘ Ǝƭŀǎ Ǿŀƴ ŘŜ ǇŀǘƛƻΩǎ Ȋŀƭ ƳŜǘ ŜŜƴ ǘŜƭŜǎŎƻƻǇǎȅǎǘŜŜƳ ǎŎƘƻƻƴƎŜƳŀŀƪǘ ǿƻǊŘŜƴΦ ½ƻ ƻƻƪ ƘŜǘ Ǝƭŀǎ ƛƴ 

het atrium en de vaste daklichten van het poligebouw, daartoe worden aanlijnvoorzieningen 

opgenomen in de bordessen van het atrium. 

Zie voor details hoofdstuk 17. 

10.2.3 Tuinonderhoud en onderhoud planten binnen 
De nieuwbouw heeft als één van de speerpunten een goede en groene buitenruimte. Om deze goed en 
groen te houden moet de beplanting uiteraard onderhouden worden. In overleg met de ontwerper en 
de gebiedsbeheerder zijn keuzes gemaakt voor de soort beplanting en de noodzakelijke voorzieningen. 
Keuzes die erop gericht zijn om het onderhoud tegen de laagst mogelijke kosten, efficiënt te kunnen 
uitvoeren.  
Het groen is als volgt te bereiken voor onderhoud: 

¶ De binnentuin op de begane grond is via de centrale ontmoetingsruimte te bereiken. 

¶ De daktuinen zijn via de lift en hallen van de klinieken te bereiken en eventueel via de 

nooduitgangen van de daktuinen naar de eerste verdieping van het poligebouw. 

¶ 5Ŝ ǇŀǘƛƻΩǎ ȊƛƧƴ ŀƭƭŜƳŀŀƭ Ǿƛŀ ŜŜƴ ŘŜǳǊ Ǿŀƴǳƛǘ ŘŜ ƎŀƴƎ ǘŜ ōŜǘǊŜŘŜƴΦ  

 

Planten in het interieur horen bij het interieurontwerp dat momenteel uitgewerkt wordt. Over het 

onderhoud hiervan zijn nog geen afspraken gemaakt. 

 
10.3 Logistiek ς verbinding met het CMC 

10.3.1 Koppeling UCP en het CMC 
De nieuwbouw wordt via het Triadegebouw gekoppeld aan het Centraal Medisch Complex. Er is in de 
bezuinigingsronde voor gekozen om de kelder te laten vervallen en daarmee vervalt ook de snelle 
verbinding tussen UCP en de kelder van het CMC.   
Aan en afvoer van materiaal zal nog steeds via de kelder van het CMC plaats vinden maar komt in het 
CMC omhoog en gaat dan via het Triadegebouw naar de lift van UCP om daar naar beneden of boven te 
gaan om de goederen af te leveren. 
 
De lift in het UCP en de gang door het Triadegebouw zullen ook door patiënten en medewerkers van het 
UCP gebruikt worden. 
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Logistiek betreft de aan- en afvoer van materialen in de meest brede zin van het woord. In bijlage 2 
staan alle logistieke ruimten (schoonmaakkasten, opslagen etc.) voor zowel UMCG als UCP in een 
overzicht benoemd. 

10.3.2 Aanvoer materialen 

¶ Voeding en bijbehorende materialen. 

¶ Schoon linnen en handdoeken voor de klinieken en handdoeken voor de kleedruimten (PMT en 

medewerkers). 

¶ Lege afvalbakken. 

¶ Papier en papierafvalbakken (ook voor vertrouwelijk papier). 

¶ Medische hulpmiddelen. 

¶ Kantoorartikelen. 

¶ Schoonmaakartikelen, wc-papier, papieren handdoekjes. 

¶ Knutselmateriaal en hout. 

¶ Diversen, waaronder afdelingsbestellingen. 

¶ Medicijnen. 
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De meeste materialen worden door logistiek met karren of draadkarren aangevoerd vanuit het CMC via 
de verbinding met het Triadegebouw.  Het transport verloopt vervolgens via de lift en de PMT-gang 
richting eindbestemming of via de lift direct naar de eindbestemming in het poligebouw. 
 

¶ Voeding: 

o Droge kruidenierswaren worden afgeleverd in de centrale opslag voedingsmiddelen op de 

begane grond van het kliniekgebouwdeel. De diverse afdelingen halen de producten hier op. 

o Verse voeding voor de deeltijd en de klinieken wordt afgeleverd bij de huiskamers van de 

klinieken. 

o Voeding en andere materialen voor de satellietkeuken en de afdeling Banqueting worden in de 

satellietkeuken afgeleverd. 

o Banqueting (het eindproduct) wordt afgeleverd daar waar besteld. 

¶ Schoon linnen wordt afgeleverd in de schoonlinnen opslagruimten nabij iedere lift op de twee 

klinische verdiepingen. 

¶ .ŜŘŘŜƴΣ ΨǎǘǊȅƪŜǊΩ-brancards of andere grotere hulpmiddelen worden op bestelling afgeleverd bij de 

betreffende kliniek. 

¶ Handdoeken voor PMT worden afgeleverd bij PMT. 

¶ Handdoeken voor de kleedkamers van de medewerkers/schoonmaak worden in de kleedkamers 

afgeleverd. 

¶ Lege afvalbakken worden afgeleverd in de uitstootruimten op de klinieken en in de satellietkeuken.  

¶ Afvalbakken voor papier (gewoon en vertrouwelijk) worden in alle print-scan ruimten afgeleverd (in 

het poligebouw staan de printers ook in de koffiehoeken) en in de uitstootruimten op de klinische 

verdiepingen. 

¶ Medische hulpmiddelen worden afgeleverd in de centrale opslag medische hulpmiddelen op de 

begane grond van het klinische gebouwdeel. 

¶ Kantoorartikelen worden afgeleverd in de twee scanbergingen. Eén op de begane grond klinische 

gebouwdeel en één op de 3e verdieping van het poligebouw.  

¶ Printerpapier wordt samen met de afvalbakken voor papier afgeleverd in de diverse print-scan 

ruimten, de koffiecorners in het poligebouw en in de uitstootruimten bij de klinieken. 

¶ Schoonmaakartikelen, wc-papier en papieren handdoekjes etc. worden door logistiek afgeleverd in 

de opslag poetsmachines en schoonmaakartikelen op de begane grond bij de linker lift naar de 

klinieken. De medewerkers schoonmaak nemen het vanuit hier mee naar de toiletten e.d. 

¶ Knutselmateriaal wordt direct bij BT en AT afgeleverd en het hout bij de machine ruimte bij AT. 

Eventueel wordt voorraad die groter is dan de weekvoorraad op de begane grond in de algemene 

opslagruimte UCP bij BT afgeleverd. 

¶ Afdelingsbestellingen worden daar afgeleverd waar besteld. 

¶ De medicijnen worden door logistiek aan de klinische afdelingen geleverd in de twee 

medicijnkamers die daar zijn. Medicijnen worden afgetekend bij levering. 
 
Tenslotte zijn er nog spoedzendingen en is er post die niet altijd met Logistiek meegaat. Deze zaken 
worden direct bij de balie in de centrale hal afgeleverd. 
Bedden (ook de specifieke UCP bedden) en grotere hulpmiddelen worden niet opgeslagen in de 
nieuwbouw van het UCP maar centraal in het UMCG. Deze worden aldaar aangevraagd en door de 
betreffende dienst (medische hulpmiddelen service of een extern bedrijf) aangeleverd. Deze zaken gaan 
niet via Logistiek. 

10.3.3 Afvoer materialen - afval 

¶ Papier en vertrouwelijk papier       - gehele gebouw 

¶ Restafval                                             - gehele gebouw én satellietkeuken 

¶ Batterijen                                - gehele gebouw 

¶ Medisch afval (naaldenbekers)      - klinieken, somatische onderzoeksruimte, TMS ruimte,  

                                                               interventielab in het poligebouw. 
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¶ Vuil linnen en PMT handdoeken     - klinieken en kleedkamers PMT en medewerkers op de  

             BG   

¶ Groen-, Fruit- en Tuinafval (GFT)    - bij afvalscheiding wellicht uit gehele gebouw 

¶ Karton                                                  - bij afvalscheiding wellicht uit gehele gebouw 

¶ Plastic, Metaal en Drankkartons     - bij afvalscheiding wellicht uit gehele gebouw 
 
Het is nog niet duidelijk of het afval gescheiden gaat worden in de nieuwbouw. Als dat gaat gebeuren 
dan wordt gedacht aan de scheiding van: papier, plastic, koffiebekers, GFT en restafval. 
 
Het afval wordt op de daarvoor bestemde plekken ingezameld (in prullenbakken, afvalscheidingsbakken, 
papierbakken, batterijbakken, naaldenbekers of in het rek voor vuil linnen in de uitstootruimten, 
printerruimten, koffiecorners, satellietkeuken of kleedruimten (PMT en medewerkers). 
De schoonmaak voert het restafval, het papier en karton in hun schoonmaakronde af naar de 
afvalberging op de begane grond (eventueel met als tussenstop de uitstootruimten/afvalbergingen op 
de klinieken). Logistiek verzorgt vervolgens de afvoer naar UMCG centraal. 
De papierbakken, naaldenbekers, batterijen en het vuil linnen worden door logistiek opgehaald en 
afgevoerd naar UMCG centraal (eventueel met als tussenstop de afvalberging op de begane grond). In 
de praktijk ruilt logistiek de volle bakken om voor lege bakken, afvoer is dus tegelijk ook aanvoer. 

10.3.4 Uitstootruimten in het kliniekgebouw 
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat karren (vol of leeg) op de gangen geparkeerd worden wordt er in 
de nieuwbouw UCP voorzien in uitstootruimten op de verdiepingen van de kliniek.  

Naast iedere lift op iedere verdieping bevindt zich een uitstootruimte (geel gearceerd). Dit is een ruimte 
waar afvalberging en opslag vuil linnen wordt gecombineerd. Karren en afval kunnen hier tijdelijk 
neergezet worden in afwachting tot een en ander wordt afgevoerd naar de afvalberging op de begane 
grond of direct wordt afgevoerd naar de centrale UCMG afvalberging. Deze ruimten zijn toegankelijk 
voor de facilitair logistieke medewerkers, de schoonmaak en de medewerkers UCP-klinieken. 
 

10.4 Voedingszorg 
Lopende het ontwerpproces is duidelijk geworden dat het UMCG in de nabije toekomst een ander 
concept voor de Voedingszorg zal gaan implementeren, gebaseerd op het gebruik van satellietkeukens. 
Besloten is om in het ontwerp van de nieuwbouw van dit nieuwe gegeven uit te gaan. In nauw overleg 
met UCP en FD-Voedingszorg zijn keuzes gemaakt. Zie voor verdere onderbouwing en plattegronden 
hoofdstuk 16.   
Voor wat betreft voedingszorg in de nieuwbouw van UCP gaat het om de volgende doelgroepen 
waarvoor onderstaande voeding op onderstaande locaties wordt geleverd: 

¶ Klinische patiënten (68 bedden): 

o Ontbijt en de lunch in de huiskamers van de klinieken. 

o Warme maaltijd geproportioneerd aangeleverd vanuit de satellietkeuken en geserveerd in de 

huiskamers van de klinieken. 

¶ Deeltijd patiënten: 

o Lunch in de huiskamers van de deeltijd. 
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¶ Alle patiënten: 

o Eenvoudige gerechten en dranken bij het uitgiftepunt in de centrale ontmoetingsruimte. 

o Dranken en versnaperingen uit de automaten in de centrale ontmoetingsruimte en de 

drankautomaten in de diverse koffiehoeken. 

¶ Bezoekers: 

o Eenvoudige gerechten en dranken bij het uitgiftepunt in de centrale ontmoetingsruimte. 

o Dranken en versnaperingen uit de automaten in de centrale ontmoetingsruimte. 

¶ Medewerkers: 

o Eenvoudige gerechten en dranken bij het uitgiftepunt in de centrale ontmoetingsruimte 

o Dranken en versnaperingen uit de automaten in de centrale ontmoetingsruimte en de 

drankautomaten in de diverse koffiehoeken. 

o Lunches met koffie, thee, melk of andere dranken op vergaderlocaties. 
 
In de nieuwe situatie is het uitgangspunt voor de klinieken om vanuit de satellietkeuken UCP alleen de 
warme gerechten te portioneren, te regenereren in ovens, te transporteren naar de klinische afdelingen 
en de afwas retour te laten komen van de huiskamers naar de satellietkeuken UCP. De koude gerechten 
(rauwkost, salades en desserts) kunnen worden meegeleverd uit de satellietkeuken en/of door de 
klinische afdelingen worden besteld bij de vers leverancier.  
 
Daarnaast zullen in het cateringdeel van de satellietkeuken eenvoudige gerechten voor het uitgiftepunt 
worden klaargemaakt. Hier kunnen zowel patiënten als bezoekers en medewerkers terecht.  In de uren 
dat er geen catering is kan gebruik gemaakt worden van een dranken- en versnaperingsautomaat. De 
keuken wordt tevens gebruikt voor de banqueting-service ten behoeve van vergaderingen, lunches, etc. 
De exploitatie en personele inzet moet nog georganiseerd worden. 

 
10.5 Ontvangst en representatie 

¶ Voor de ontvangst en representatie gedurende de werkdagen van 8:00 ς 16:30 uur kiest UCP voor 
een gastvrouw/heer die vanuit een baliepositie met uitgiftebalie de patiënten en bezoekers helpt.  

¶ Vanuit de baliepositie heeft men goed zicht op de entree, de aanmeldzuilen, de gehele centrale 
ontmoetingsruimte en op de trap en liften naar het poligebouw. 

¶ Afspraken worden aan deze balie niet gemaakt. Dat gebeurd bij de medische zorgadministratie in 
het polikliniekgebouw of op de begane grond bij de klinieken. 

¶ Na 16:30 uur wordt de balie overgenomen door de beveiliging. 

¶ Na 21:00 uur is de beveiliging niet meer fysiek aanwezig in het pand (zie verder paragraaf 5). 

¶ In de weekenden is de beveiliging fysiek aanwezig van 10:00 tot 21:00 uur. 
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10.6 Beveiligings- en toegangsbeheer 
Het beveiligings- en toegangsbeheer is afhankelijk van: 

a. De groep gebruikers 

b. Het tijdstip 

c. Het gebouwdeel en de functie van de ruimte. 

 
Ad. A   Gebruikersgroepen  

¶ Patiënten: 

o Klinische patiënten die blijven overnachten op de kliniek, gedurende de week en een groot deel 

daarvan ook in het weekend. 

o Klinische en poliklinische patiënten en hun begeleiders die gebruik maken van de kantoor-

behandelruimten en therapieruimten in het poligebouw op de 1e, 2e en de 3e verdieping, de 

ruimten van de AT, BT, PMT en Deeltijd op de begane grond gedurende de werkweek. 

¶ Bezoekers: 

o Bezoekers van klinische patiënten die op bezoek komen gedurende de week en in het 

weekend. 

o Andere bezoekers, te onderzoeken patiënten of leveranciers gedurende de werkweek. 

¶ Medewerkers: 

o Medewerkers van UCP die er zijn gedurende de werkweek voornamelijk tijdens werktijden, 

met als bijzondere groepen: Onderzoekers, AT, BT, PMT en MMA. 

o Medewerkers van buiten UCP die bijvoorbeeld beveiligen, schoonmaken, faciliteren of de ICT 

verzorgen, dit kan op alle dagen zijn. 
 
Ad. B   Tijdsblokken: 

¶ Werkdagen: 

o 08:00 ς 18:00 uur: in dit tijdsblok vinden de meeste werkzaamheden binnen het UCP plaats, 

zowel medewerkers als patiënten zijn aanwezig, ook bezoekers zijn gedurende deze uren 

welkom. 

o 18:00 ς 21:00 uur: over het algemeen zullen alleen de patiënten, bezoekers en medewerkers 

van de klinieken aanwezig zijn. Zij kunnen naast de kliniek nog gebruik maken van de centrale 

ontmoetingsruimte. 

o 21:00 ς 08:00 uur: alleen de klinische patiënten en de medewerkers van de klinieken zijn 

aanwezig. De centrale ontmoetingsruimte is niet beschikbaar. Patiënten en medewerkers van 

de kliniek kunnen via de spoedpoli en de ambulance-ingang (= nachtingang) naar binnen, de 

voordeur is afgesloten. 

¶ In het weekend, op feestdagen: 

o 10:00 - 21:00 uur: patiënten, bezoekers en medewerkers van de kliniek zijn aanwezig op de 

klinieken en kunnen gebruik maken van de centrale ontmoetingsruimte, de beveiliging is hier 

aanwezig. 

o 21:00 - 10:00 uur: patiënten en de medewerkers van de klinieken zijn aanwezig. De centrale 

ontmoetingsruimte is niet beschikbaar. Patiënten en medewerkers van de klinieken kunnen via 

de spoedpoli en de ambulance-ingang (= nachtingang) naar binnen. 
 
Ad. C   Bouwdelen en functies 

¶ Polikliniek: 

o 1e en 2e verdieping; de kantoor-behandelruimten, therapieruimten, testruimten van 

onderzoekers en algemene vergaderruimten. 

o 3e verdieping; één therapieruimte en de kantoren voor de staf en algemene vergaderruimten. 

o 4e verdieping; de kantoren voor de onderzoekers. 

¶ Kliniek: 

o 1e en 2e ǾŜǊŘƛŜǇƛƴƎΤ ǇŀǘƛšƴǘŜƴƪŀƳŜǊǎΦ 5Ŝ 9ȄǘǊŀ .ŜǾŜƛƭƛƎŘŜ YŀƳŜǊǎ ό9.YΩǎύ ƭƛƎƎŜƴ ƻǇ ŘŜ мe 

verdieping. 
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¶ Begane grond: 

o Arbeids-, Beeldende- en Psychomotorische therapie. 

o Deeltijd. 

o Spoedpoli met ambulance-ingang of nacht-ingang voor de klinieken. 

o Centrale ontmoetingsruimte. 

o Satellietkeuken en uitgiftepunt. 
 
Ieder deel is als deel afsluitbaar. Dit wil zeggen dat b.v. het gehele poligebouw afgesloten kan worden. 
Liften en trappenhuizen van het poligebouw kunnen na werktijd alleen nog gebruikt worden met een 
pas. De beveiliging doet in de avond haar sluitronde en zorgt dat er geen mensen meer zijn die er niet 
moeten zijn in het betreffende gebouwdeel. Het poligebouw, de gangen naar de PMT, AT, BT, Deeltijd 
en het kliniekgedeelte op de begane grond worden in deze ronde afgesloten. 
Als laatste sluit de beveiliging de centrale ontmoetingsruimte af. Dat zal rond 21:00 uur zijn. Vanaf dan 
kunnen klinische patiënten nog in het UCP komen door aan te bellen bij de ambulance-ingang. Bij de 
centrale meldkamer van het UMCG wordt de deur dan geopend en de verpleging van de kliniek haalt 
een patiënt beneden op. 
Naar aanleiding van bovenstaande is per gebruikersgroep en per tijdsblok in een apart bestand op 
tekening de toegankelijkheid per gebouwdeel en ruimte aangegeven. Onderstaand de begane grond op 
werkdagen. Voor meer details zie bijlage 1. 

 

 
10.7 Toegangscontrolesysteem - sluitplan 

UCP heeft als eisen voor het toegangscontrolesysteem: 

¶ Toegangsautorisatie moet eenvoudig toegekend en aangepast kunnen worden.  

¶ Er moet geregistreerd kunnen worden wie op welk moment gebruik heeft gemaakt van zijn of haar 

toegangsautorisatie. 

¶ Patiënten moeten niet zonder toestemming in ruimten kunnen komen waar behandeld wordt. 

¶ De patiënten van de klinische afdelingen moeten hun slaapkamer zelf af kunnen sluiten (dit kan nu 

niet) en zelf kunnen openen. Het is hun privégebied. Medewerkers van de kliniek moeten de 

slaapkamerdeur wel kunnen openen als dat noodzakelijk is. De toegangsautorisatie moet op de 

klinieken zelf kunnen worden toegekend. 
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Voor de buitenschil van het gebouw zal het bestaande kaartlezer systeem van UMCG toegepast worden. 
Voor de slaapkamers op de klinieken zou een eenvoudig kaartlezer systeem toegepast kunnen worden 
met een vergelijkbare functionaliteit als in hotels. Dit systeem hoeft niet persé gekoppeld te zijn aan de 
andere toegangssystemen. 
Voor alle andere ruimten heeft het UCP een sterke voorkeur voor een elektronisch sluitsysteem met 
pasjes of druppels, zonder sleutels, dat eenvoudig te programmeren is en waarbij het gebruik van de 
toegangsautorisatie geregistreerd wordt. Motivatie hiervoor is dat UCP nu een halve fte secretariaat in 
moet zetten voor alle mutaties, personeel loopt soms met meer dan 5 sleutels. Bij wegraken van sleutels 
moeten sleutels en/of cilinders vervangen worden. Bij kwijt raken van een pasje of druppel kan 
eenvoudig her geprogrammeerd worden.  
Vooralsnog wordt er uitgegaan van een mechanisch sluitsysteem met sleutels mocht er over worden 
gegaan op een sluitsysteem met pasjes of druppels dan is in hoofdstuk 15 aangegeven waar welk 
systeem moet komen. 
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11. ICT/Domotica in de nieuwbouw UCP 
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11.1 Inleiding 
Binnen de nieuwbouw heeft het UCP de ambitie om met slimme innovaties, digitalisering en gebruik van 
Domotica het zorgproces, daar waar mogelijk, verder te verbeteren. Hierbij gaat het om de digitale 
ondersteuning van de werkprocessen en onderzoekstrajecten. Bijzonder aandachtspunt is dat UCP te 
maken heeft met een bijzondere patiëntenpopulatie.  Het betreft psychiatrische patiënten waarbij 
zichtbare monitoring angst en argwaan op kan roepen. En men heeft meer dan in de rest van het UMCG 
te maken ƳŜǘ ŀƎǊŜǎǎƛŜ Ŝƴ ŦȅǎƛŜƪŜ ōŜŘǊŜƛƎƛƴƎ ƻŦ ƎŜǿŜƭŘΦ aŜǘ ƴŀƳŜ ƘŜǘ ǘƻŜǇŀǎǎŜƴ Ǿŀƴ ŎŀƳŜǊŀΩǎ ƛǎ ŜŜƴ 
delicaat onderwerp. Ondanks alle mogelijkheden zal goed moeten worden overwogen wat voor het UCP 
wenselijk en haalbaar is. Een mogelijkheid is om te kiezen voor cameraΩǎ ƻŦ ǎŜƴǎƻǊŜƴ ǿŀŀǊōƛƧ ǾƻƻǊ ŘŜ 
patiënt zichtbaar is of ze wel of niet in werking zijn. Dit punt behoeft nog verdere uitwerking.   
 
Deze notitie is gebaseerd op input vanuit de gebruikerssessies, de inhoudelijke input vanuit 
vergelijkbare nieuwbouwtrajecten en de mogelijkheden binnen het ICT-platform van het UMCG. 
Daarnaast is er specifiek voor de EBK (Extra Beveiligde Kamer) een marktconsultatie georganiseerd 
waarin twee leveranciers hun multimedia oplossing voor de EBK hebben gepresenteerd en inmiddels 
BPI als leverancier is geselecteerd.  
 
Deze notitie heeft als primair doel om de benodigde infrastructuur aan te kunnen geven voor de 
aanbesteding van het project.  De benodigde systemen gaan niet mee in deze aanbesteding. De keuze 
wat uiteindelijk waar zal worden toegepast zal later worden gemaakt. Het is duidelijk dat er nog veel 
uitgewerkt moet worden als het gaat om de geschiktheid van de diverse systemen voor het UCP met 
haar bijzondere patiëntenpopulatie.  
 
Een lastig aspect bij dit onderwerp is dat de ontwikkelingen snel gaan en dat er altijd een risico blijft 
bestaan dat sommige keuzes moeten worden herzien. 
In deze notitie: 
- worden de mogelijkheden van de huidige en toekomstige systemen van het UMCG uitgelegd. 

- worden de wensen van het UCP beschreven en afgezet tegen de huidige en toekomstige systemen 

van het UMCG. Daar waar mogelijk, en al noodzakelijk, worden keuzes voorgesteld. 

- wordt advies gegeven over wat nu in de aanbesteding meegenomen moet worden om straks 

optimaal gebruik te  kunnen maken van deze middelen. Het accent ligt dus op wat de 

άƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǳǊέ ǿƻǊŘǘ ƎŜƴƻŜƳŘ όōŜƪŀōŜƭƛƴƎΣ ŀŀƴǎƭǳƛǘǇǳƴǘŜƴ ŜΦŘ.). In de tabel in hoofdstuk 3 is per 

ruimte aangegeven wat waar moet komen.  

- wordt aangegeven wat wanneer uitgewerkt of besloten moet worden.  

- wordt aangegeven als er reeds een besluit is genomen. 

De inzet van een aantal systemen wordt opgelegd vanuit veiligheid en UMCG-regelgeving. Er zal voor 
sommige systemen bekeken moeten worden of die toepasbaar zijn in de psychiatrie. Hierbij speelt de 
privacy van de patiënten en medewerkers een belangrijke rol. 
 
In deze notitie wordt nog niet ingegaan op de mogelijke kostenreductie als gevolg van het toepassen 
van ICT en Domotica systemen, en ook niet op de noodzakelijke investeringen.   
 

11.2 ICT en Domotica; uitleg, opties en keuzes 
ICT en Domotica omvatten verschillende aspecten, hierbij kan gedacht worden aan het Verpleeg Oproep 
Systeem (VOS), Medisch alarmeringssysteem, persoonsalarmering, locatie bepaling, robotica en 
ŎŀƳŜǊŀΩǎΦ .ƛƴƴŜƴ ƘŜǘ ŘƻƳŜƛƴ Ǿŀƴ ŘŜ 5ƻƳƻǘƛŎŀ ǾŀƭƭŜƴ ƻƻƪ ƻƴŘŜǊŘŜƭŜƴ ŀƭǎ ǎŜŎǳǊƛǘȅΣ ǎƳŀǊǘ ŎƻƴǘǊƻƭ Ŝƴ 
klimaatbeheersing. Klimaatbeheersing en security-control zijn in het technische programma van eisen 
beschreven. Sloten van ruimtes vallen dus buiten de scope van dit document.  
 
Er wordt ingegaan op de volgende systemen:  

¶ Telefonie 

¶ Alarmeringen 

- Verpleeg Oproep Systeem 
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- Alarmen van medische apparaten 

- Persoonlijke alarmering en plaatsbepaling, piepers 

- Detectie overschrijding van bepaalde afzettingen (o.a. tuin) 

- Deurdetectie (openstaande buitendeuren) 

- Ontruimingsalarm (BHV) 

¶ Camerasystemen/slimme sensors in het kader van beveiliging en patiënten bewaking 

¶ Mediawand EBK 

¶ Entertainment 

¶ Narrow casting 

¶ Video opnames 

¶ Geluidsopnames 

¶ Audio-videoverbinding 

¶ Ruimteplanning-Reserveringssysteem 

¶ Kamerbordjes 

¶ AV-middelen 

11.2.1 Telefonie 
De telefonie werkt in het nieuwe UCP, evenals nu, via een PC-datapunt (bellen over Voice over IP -VOIP). 
Er wordt gebeld met een vaste telefoon via de aansluiting van de PC, een softphone (ofwel de PC), of 
met een mobiele telefoon via het publieke netwerk. Het UMCG-Wi-Fi-netwerk wordt momenteel sterk 
verbeterd en daarmee het gebruik van de mobiele telefoons (Smartphones) ook. Het Wi-Fi wordt 
namelijk gebruikt voor al het dataverkeer en voor het gebruik van Apps (zoals de Rover app van Epic). 
 
In de nieuwbouw van het UCP zal flexibel gewerkt gaan worden. Medewerkers werken niet altijd op 
dezelfde werkplek of in dezelfde ruimte Er kan dan overigens nog steeds met vaste telefoons gewerkt 
worden, zoals dat nu het geval is. De betreffende medewerker moet dan wel ƘŜǘ ΨŜƛƎŜƴ ƴǳƳƳŜǊ ƴŀŀǊ 
ƘŜǘ ǘƻŜǎǘŜƭ ǘƻŜ ǘǊŜƪƪŜƴΩ ƛƴ ŘŜ ǊǳƛƳǘŜ ǿŀŀǊ ƘƛƧ ƻŦ ȊƛƧ ƻǇ Řŀǘ ƳƻƳŜƴǘ ƛǎΦ 5ŀǘ ƪŀƴ ƳŜǘ ŘŜ ƘǳƛŘƎŜ ǾŀǎǘŜ 
telefoon, de ervaring leert dat mensen dat overigens lang niet altijd doen. 
Het advies is daarom om zoveel mogelijk te werken met mobiele telefoons en alleen daar met vaste 
telefoons te werken waar men meer een vaste plek heeft (b.v secretariaten). Het werkproces bepaald 
dus welke type telefoon het meest geschikt is. Het UMCG heeft voor het  werken met mobiele telefoons 
nog geen beleid en er is dus ook (nog) geen budget. Dit definitieve uitwerking qua devices zal in 2022 
verder uitgewerkt moeten worden binnen het  UMCG en het Programma Nieuwbouw UCP. 

11.2.2 Alarmeringen 
±ƻƭƎŜƴŘ ƧŀŀǊ Ǝŀŀǘ ¦a/D ƻǾŜǊ ƻǇ ŘŜ ƭŀŀǘǎǘŜ ŦŀǎŜ Ǿŀƴ άƘŜǘ ƴƛŜǳǿŜ ōŜƭƭŜƴέΦ IŜǘ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘŀŀǊōƛƧ ƛǎ Řŀǘ ŀƭƭŜ 
alarmen naar een berichtenserver gaan en vervolgens naar een mobiele telefoon i.p.v. naar een pieper.  
Ter vervanging van de pieper heeft het UMCG voor de verpleging gekozen voor het mobiele Versity 
toestel van Spectralink. Deze telefoon heeft ook een alarmknop om zelf te kunnen alarmeren. Moeten 
anderen dan de verpleging bepaalde alarmen ontvangen dan kan dat op een mobiele telefoon uit het 
assortiment van het UMCG of door een app te downloaden op de privé mobiele telefoon. In de 
toekomst zullen ook allerlei zorgapps op de mobiele telefoon gedownload kunnen worden. 
 

Versity toestel  
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Hiernaast is er het Verpleeg Oproep Systeem dat op een specifiek netwerk operationeel functioneert 
met eigen aansluitpunten. 
 
Advies: Voor de nieuwbouw van het UCP zal in een pilot getest moeten worden of het Versity toestel 
ook in de psychiatrie, waar men soms met fysiek geweld te maken heeft, de pieper met trekkoord kan 
vervangen. 
 
Voor het UCP gaat concreet het om de volgende alarmeringssystemen: 

11.2.2.1 Verpleeg Oproep Systeem (VOS)  
Onder VOS wordt het reguliere verpleegoproepsysteem verstaan zoals dat binnen het UMCG bestaat. 
Het oproepen van de verpleging door een patiënt of het oproepen van assistentie door de verpleging 
gaat via vaste VOS knoppen die verbonden zijn met een VOS-aansluiting.  
 
In de nieuwbouw van UCP moet dit systeem toegepast worden in alle MIVA-toiletten, de spoedpoli, de 
oefendouche bij de deeltijd, alle slaapkamers en in het bijbehorende sanitair in de klinieken (ook de 
9.YΩǎ Ǿƛŀ ŜŜƴ ƳŜŘƛŀǿŀƴŘύΣ ŘŜ ƘǳƛǎƪŀƳŜǊǎ Ǿŀƴ ŘŜ L/-ȊƻƴŜ Ŝƴ ŘŜ ŎƻƳŦƻǊǘǊƻƻƳǎ Ǿŀƴ ŘŜ Ψм ƻǇ мΩΦ 
In alle slaapkamers moet er 1 VOS unit geplaatst worden nabij het bed met mogelijkheid van 
patiëntenoproep, afstel en assistentie. Daar waar in het ziekenhuis gewerkt wordt met een VOS knop 
met snoer of met een touw langs de vloer om de VOS in werking te kunnen stellen moet er voor het 
UCP een draadloze oplossing komen i.v.m. suïcidepreventie. 
 
Besluit: 

- In alle bovengenoemde ruimten moet een VOS-aansluiting komen.  
- Een draadloze oplossing moet de komende tijd onderzocht worden.  
- In de EBK wordt het VOS geïntegreerd in de mediawand en is er geen fysieke voorziening 

benodigd anders dan de ontsluiting van de mediawand. 

11.2.2.2 Alarmmeldingen van medische apparaten 
Oproepen en alarmen van (medische) apparatuur komen in de toekomst ook uit op de Versity mobiele 
telefoon. Voorwaarde is wel dat het medische apparaat aangesloten kan worden op het netwerk met 
een datakabel of verbinding met de Wi-Fi kan maken. 
 
Alarmering van medische apparaten is in ieder geval nodig in de somatische patiëntenkamers (denk 
aan het gebruik van infuuspompen) en wellicht bij de ruimte voor innovatieve behandelingen, de TMS-
ruimte, de testruimten en het interventie lab.   
 
Besluit: 

- Twee extra datapunten en stopcontacten in bovenstaand genoemde ruimten maken voor het 
mogelijke gebruik van medische apparaten. 

11.2.2.3 Persoonlijke alarmering (PA) en plaatsbepaling, piepers   
Een medewerker kan een persoonlijke alarmering doen via: 
1) Vaste knoppen (paniekknoppen) op specifieke plekken. Deze knoppen zijn draadloos en voorzien 

van een batterij.  
2) Mobiele alarmering met plaatsbepaling nu via de pieper met paniekkoord en voor wat betreft het 

UMCG in de toekomst via de rode knop op het Versity mobiele toestel. 
 

Voor het UCP is in elke ruimte waar men met patiënten werkt in een vaste opstelling, zoals een 
kantoor-behandelkamer, spreekkamer of somatische onderzoeksruimte, een vaste paniekknop nodig. 
Deze paniekknop kan worden ingedrukt als er een onveilige situatie ontstaat en de behandelaar acuut 
hulp behoeft. Deze moet op een vaste plek in de betreffende ruimte worden geplaatst/gemonteerd 
zodat de behandelaar deze in elke gelijksoortige ruimte gemakkelijk kan vinden. In de gebruikerssessie 
kwam als voorkeur voor de kantoor-behandelruimten plaatsing onder de tafel naar voren.  
Voor een lijst met alle ruimtesoorten die een vaste paniekknop nodig hebben zie de tabel in hoofdstuk 
11.3.  
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Op de klinieken en in de diverse therapieruimten (PMT, AT, BT en Deeltijd) wordt met mobiele 
alarmering met plaatsbepaling gewerkt.  
Naast de paniekknoppen zelf en het UMCG Wi-Fi-netwerk is hier geen extra infrastructuur voor nodig. 

 
Besluit: 

- In 2022 een pilot uitvoeren waarin duidelijk moet worden of het Versity toestel de pieper kan 
vervangen, ook in geval van fysiek geweld waarbij het toestel op de grond valt of men niet bij 
de rode knop kan. Op basis van de bevindingen van de pilot moet er een besluit worden 
genomen of de pieper vervangen kan worden. 

- Bepalen bij wie de alarmeringen uit moeten komen. 

11.2.2.4 Detectie overschrijding bepaalde afzettingen (daktuinen en dakterras) 
In ruimtes zoals in de daktuinen en het dakterras moeten er maatregelen worden genomen om ervoor 
te zorgen dat patiënten niet ongezien naar buiten gaan of er spullen of mensen over de hekken naar 
binnen komen.  Er moet nog uitgewerkt iom de beveiliging (B&F) worden wat voor detectie ingezet 
gaat worden en wie welke taken krijgt.  

 
Besluit: 

- Datapunt en wandcontactdoos opnemen daar waar het logisch is om detectie te plaatsen. 
- Discussie voeren hoe bewakingsproces er uit ziet, opties verkennen, besluiten. 

BasisŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛŜ ƳŜǘ aƻōƻǘƛȄ ŎŀƳŜǊŀΩǎ ŘƻƻǊ ¢ŜƭŜŎƻƳ {ŜǊǾƛŎŜǎ [ŜŜƪ ƛǎ ƳŜŜƎŜnomen 

11.2.2.5 Deurdetectie openstaande buitendeuren 
Op de buitendeuren komt een deurdetectie waarvan het signaal naar de centrale beveiliging van het 
UMCG, naar de receptie van het UCP en daar waar nodig naar de verpleging van de betreffende kliniek 
zal gaan. Rollen en taken worden nog verder uitgewerkt iom de beveiliging (B&F). 

 
Besluit: 

- Datapunt en wandcontactdoos opnemen daar waar het logisch is om detectie te plaatsen. 
- Discussie voeren waarmee we willen detecteren, opties verkennen, besluiten. 

11.2.2.6 Ontruimingsalarm (BHV) 
In het UMCG wordt stille ontruiming toegepast. Bij stille ontruiming wordt de BHV en LHV gealarmeerd. 
Hiervoor heeft de BHV piepers (straks met het Versity toestel) en is er een separate PZI nodig om te 
voldoen aan de NEN2575. Dit betekent straks in de praktijk dat de alarmeringsberichten op de Versity 
toestellen terecht komen en dat als back-up piepers beschikbaar zijn.  
 

11.2.3 Camerasystemen/ slimme sensors in het kader van beveiliging en patiënten bewaking 
Camera of sensorsystemen kunnen voor diverse situaties worden ingezet. Met en zonder beeld.  

11.2.3.1 Patiëntenkamer 
/ŀƳŜǊŀΩǎ ƻŦ ǎensoren zonder direct beeld zouden in iedere patiëntenkamer moeten kunnen worden 
ingezet voor de veiligheid van zowel patiënten als medewerkers en voor een efficiënter zorgproces. Zo 
zou op de afdeling ouderen dit kunnen helpen bij valdetectie en het monitoren van bewegingen in de 
ƴŀŎƘǘΦ IŜǘ ƎŜōǊǳƛƪ Ǿŀƴ ŎŀƳŜǊŀΩǎ ƻŦ ǎŜƴǎƻǊŜƴ ƳŜǘ Řƛǘ ŘƻŜƭ ōŜǾƛƴŘǘ ȊƛŎƘ ƴƻƎ ƛƴ ŜŜƴ ŜȄǇŜǊƛƳenteel 
ǎǘŀŘƛǳƳΣ ƻǇ ǘǿŜŜ 9.Y ƪŀƳŜǊǎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ¦/t ǿƻǊŘŜƴ ƻǇ Řƛǘ ƳƻƳŜƴǘ aƻōƻǘƛȄ ŎŀƳŜǊŀΩǎ ƛƴƎŜȊŜǘ όȊƛŜ 
afbeelding hieronder). 

Leverancier UMCG: Telecom service groep 
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Besluit: 

- 5ŀǘŀǇǳƴǘ ƻǇƴŜƳŜƴ ƛƴ ƛŜŘŜǊŜ ǎƭŀŀǇƪŀƳŜǊ ȊƻŘŀǘ ƘŜǘ ǘƻŜǇŀǎǎŜƴ Ǿŀƴ άǎƭƛƳƳŜέ ǎŜƴǎƻǊǎκŎŀƳŜǊŀΩǎ ƛƴ 

de toekomst mogelijk is. 

- Naar aanleiding van de pilot zal bovenstaande de komende tijd verder uitgewerkt moeten 

worden en besloten moeten worden wat waar toegepast gaat worden. 

11.2.3.2 Gangen kliniek 
In de nacht moet men in de nachtpost kunnen zien als er iemand op de gangen van de kliniek en de 
hal van de kliniek is. Men heeft in het definitief ontwerp geen direct zicht op de gehele gang. Dit kan 
ƻǇƎŜƭƻǎǘ ǿƻǊŘŜƴ ƳŜǘ ŎŀƳŜǊŀΩǎ ƻŦ ōŜǿŜƎƛƴƎǎƳŜƭŘŜǊǎΦ  
 
Besluit: 

- Datapunt en wandcontactdozen opnemen op logische plekken zodat dit mogelijk is. 

- Naar aanleiding van de pilot zal bovenstaande de komende tijd verder uitgewerkt moeten 

worden en besloten moeten worden wat UCP in de gang wil kunnen waarnemen (alleen 

beweging detecteren?) en wat voor device er dan exact moet komen. 

11.2.4 Mediawand Extra Beveiligde Kamer 
Door de inspectie voor de gezondheidszorg is binnen de veldnorm insluitingen van GGZ instellingen 
ƻǇƎŜƴƻƳŜƴ Řŀǘ 9.YΩǎ ƳƻŜǘŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ǳƛǘƎŜǊǳǎǘ ƳŜǘ ŜŜƴ ƳŜŘƛŀǿŀƴŘΦ 5Ŝ ƳŜŘƛŀǿŀƴŘ όōŜŘƛŜƴƛƴƎ 
middels touchscreen) heeft verschillende functionaliteiten: muziek en video, sfeer d.m.v. aanpassen 
licht en verwarming, klok en datum, tekenen en schrijven, spelen, dagprogramma, reglement, 
informatievoorziening en kunnen oproepen van verpleging, intercom in meerdere talen.  
 

9Ŝƴ ƳŜŘƛŀǿŀƴŘ Ȋŀƭ ƳƻŜǘŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ƎŜǇƭŀŀǘǎǘ ƛƴ ōŜƛŘŜ 9.YΩǎΦ IŜǘ ƭŜƛŘƛƴƎǿŜǊƪΣ 
datapunten en stopcontact zal daarvoor voorzien moeten worden. De keuze is 
ƎŜƳŀŀƪǘ ƻƳ ŘŜ ά.tL ǘƻǳŎƘέ ǘŜ ǇƭŀŀǘǎŜƴΦ Bouwkundig moet er rekening worden 
gehouden met de diepte ten behoeve van de inbouwvan een mediawand. 

 

11.2.5 Entertainment 
Een patiënt heeft zo nu en dan de behoefte om alleen of in een groep te genieten van digitaal 
entertainment (tv, radio, internet) waarbij hij of zij zelf een keuze maakt. 
 
Binnen het UCP moet dit kunnen op de eigen kamer van de klinische patiënt, in de huiskamers van de 
klinische units, in de huiskamers van de deeltijd, de comfortrooms van de 1 op 1 en de verblijfsruimten 
Ǿŀƴ ŘŜ 9.YΩǎΣ ƛƴ ŘŜ 9.YΩǎ ȊŜƭŦΣ ŘŜ ŦŀƳƛƭƛŜƪŀƳŜǊ Ŝƴ ƛƴ ƘŜǘ ƪƛƴŘŜǊǎǇŜŜƭƘƻŜƪƧŜ ƛƴ ŘŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ 
ontmoetingshal.  
 
UCP heeft ervoor gekozen om in de patiëntenkamers geen vaste voorzieningen te treffen. Het gebruik 
van mobiele devices zal gefaciliteerd worden. Dit kunnen eigen tablets van de patiënten zijn of tablets 
die door UCP worden uitgegeven. En er zal goede Wi-Fi zijn zodat men daar of op het UCP-platform kan 
draaien. Wi-Fi zal ook voor de mediawand in de EBK gebruikt gaan worden. 
Voor alle andere hierboven benoemde plekken zullen televisieschermen opgehangen worden en is een 
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ŘŀǘŀǇǳƴǘ Ŝƴ ǎǘƻǇŎƻƴǘŀŎǘ ƴƻŘƛƎΦ Lƴ ŘŜ 9.YΩǎ Ȋŀƭ ƘƛŜǊǾƻƻǊ ƎŜōǊǳƛƪ ƎŜƳŀŀƪǘ ǿƻǊŘŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƳŜŘƛŀǿŀƴŘŜƴ 
zoals beschreven in 2.4. 
 
Besluit: 
- Op alle hierboven genoemde plekken is een datapunt en stopcontact nodig. 

- Positie is bepaald. 

11.2.6 Narrow casting 
Narrow casting is gerichte informatieverstrekking. Op een beeldscherm kunnen de wachttijden voor de 
patiënten getoond worden, welke medewerkers er aanwezig zijn in de klinieken of op een afdeling, 
waar je moet zijn bij de PMT, maar ook korte filmpjes over een bepaalde behandeling of bijvoorbeeld 
over het weer. 
 
UCP heeft besloten om hiervan gebruik te willen kunnen maken in de centrale ontmoetingsruimte, de 
gang van arbeidstherapie, de gang van beeldende therapie, de wachtruimte bij PMT, bij de liften bij de 
Deeltijd, bij de koffiehoeken in het poligebouw als je de verdieping op komt en in de gang van iedere 
klinische unit. De plaats van de schermen is vooralsnog bepaald (zie o.a. tekeningen kracht installatie 
begane grond en verdiepingen poli).  
 
Overigens kunnen zowel Entertainment als Narrow Casting tegenwoordig over hetzelfde digitale 
netwerk en dus via dezelfde datapunten. Voor Narrow Casting moet de inhoud wel bepaald worden. Het 
beheer moet verder uitgewerkt worden.  
 
Voor UCP geldt dat zij de prikkels voor haar patiënten zoveel mogelijk wil beperken. Van deze schermen 
zal dus alleen gebruik gemaakt worden als het echt een doel dient.  
 
Besluit: 
- Op alle hierboven genoemde plekken is een datapunt en stopcontact nodig. 

- De definitieve locatie van de schermen. 

 

11.2.7 Video opnames 
Aangezien het UMCG, en ook UCP, een opleidingsziekenhuis is, wil men voor opleidingsdoeleinden soms 
mee kunnen kijken tijdens een gesprek tussen behandelaar en patiënt. Voor de patiënt is het niet 
wenselijk als de mensen die observeren zich in dezelfde ruimte bevinden als de patiënt. 
 
In de nieuwbouw van het UCP zijn een viertal kantoor/behandelruimten of spreekkamers aangewezen 
waar een vaste cameraopstelling komt met dit doel. Welk systeem hiervoor gekozen wordt is nog niet 
duidelijk. 
 
Besluit:  
- In de betreffende ruimten een extra datapunt en stopcontact aanbrengen.  

11.2.8 Geluidopnames 
Het komt tijdens gesprekken met patiënten voor dat de patiënt, de behandelaar of beide het gesprek 
willen opnemen.  
 
Via PC of mobiel is dit mogelijk. Er gaan hiervoor geen vaste opname-installaties aangelegd worden. 

11.2.9 Ruimteplanning-Reserveringssysteem 
Om kantoor-behandelruimten, spreekkamers, vergaderruimten en therapieruimten optimaal te kunnen 
benutten en gezamenlijk te kunnen gebruiken (flexibel gebruik) is een ruimteplanning-
reserveringssysteem noodzakelijk waarbij het de wens is dat dit kan communiceren met EPIC en 
hǳǘƭƻƻƪ όŀƎŜƴŘŀΩǎ Ǿŀƴ ƛŜŘŜǊŜŜƴύΦ Er is nog geen keuze gemaakt voor een systeem. 
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Besluit:  
- UCP heeft een PvE (zie notitie 20211129 Eisen plansysteem UCP)opgesteld waarin de eisen en 

wensen zijn verwoord. De volgende stap is om bij de IV board van MIT een aanvraag te  doen. UCP. 
De uitwerking/oplossing in het eerste half jaar van 2022 verder uitwerken en vervolgens testen en 
implementeren. De kosten komen t.l.v. ICT/domotica-budget nieuwbouw. Deze vraag speelt 
overigens niet alleen voor de nieuwbouw van UCP, in het gehele UMCG bestaat de vraag om 
optimaler gebruik te maken van de bestaande ruimten. 

 
Afhankelijk van het gekozen systeem is er mogelijk op iedere verdieping van het poligebouw een 
beeldscherm nodig waarop je kunt zien waar een plek beschikbaar is. De beeldschermen voor 
entertainment en narrow casting (zie 2.5 en 2.6) kunnen hiervoor worden gebruikt. 
Wordt er overgegaan op mobiele telefoons voor iedereen dan zou dit ook via een app op de mobiele 
telefoon kunnen. 
Bij de entree komen twee aanmeldzuilen die een connectie moeten hebben met het systeem: de 
patiënt kan zich daar aanmelden en zien waar hij moet zijn. 
Naast beeldschermen zijn er wellicht ook kamerbordjes nodig waarop zichtbaar is wie de ruimte heeft 
gereserveerd en waarop tevens direct gereserveerd kan worden, zie hiervoor de volgende paragraaf. 

11.2.10 Kamerbordjes 
In de optimale situatie wenst UCP bij verschillende ruimtes kamerbordjes 
om te weten wie er van de ruimte gebruik maakt of om te zien tot hoe laat 
een ruimte bezet is. In sommige gevallen is direct kunnen reserveren ook 
een vraag. 
Voor patiëntenkamers en voor ruimten waar behandeld wordt of therapie 
wordt gegeven is de wens om dit te kunnen koppelen aan EPIC en aan 
Outlook (de elektronische agenda). Dit laatste omdat de helft van de 
medewerkers niet in EPIC werkt. 
 
Er zijn voor bovenstaande verschillende opties. Wegens bezuinigingen is in 
2021 besloten alleen voor de vergaderruimten nog kamerbordjes te hebben 
die gekoppeld zijn aan het nog te kiezen ruimtereserveringssysteem. Zie 
voor het ruimtereserveringssysteem hoofdstuk 4. 
 
Besluit: 
- ²ŜƎŜƴǎ ōŜȊǳƛƴƛƎƛƴƎŜƴ ƛǎ ƘŜǘ άƴŀŀǎǘ ƛŜŘŜǊŜ ŘŜǳǊ ƭƻȊŜ ƭŜƛŘƛƴƎŜƴ ŀŀƴōǊŜƴƎŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ƪŀƳŜǊōƻǊŘƧŜέ 

niet meer aan de orde. Er moeten wel bij alle vergaderruimten digitale bordjes kunnen worden 

aangebracht. Zie voor verdere info hieromtrent hoofdstuk 4.  

11.2.11 AV middelen ς audio-videoverbinding 
In alle vergaderruimten en de grotere therapieruimten moet audio-video presentatie mogelijk zijn.  
In de grotere ruimtes moeten hiervoor schermen worden geplaatst om genoeg overzicht te hebben. In 
de kleinere ruimtes is één scherm voldoende. Het is van belang dat videobellen ook mogelijk is op deze 
schermen. 
 
Besluit: 
- Extra datapunten en stopcontacten voorzien in bovenstaande ruimten. 
 
In het kader van e-health zal het in de toekomst voorkomen dat de behandelaar contact heeft met de 
patiënt thuis via een audio-videoverbinding in plaats van dat de patiënt naar het UCP moet komen. In de 
kantoor-behandelruimten moet dit mogelijk zijn. Het is een vraag die breder in het UMCG voorkomt. Als 
het goed is heeft het UMCG tegen de tijd dat de nieuwbouw gereed is al oplossingen waaruit gekozen 
kan worden. 
 
Besluit: 
- Zou in de toekomst via de (standaard) PC of laptop van het UMCG moeten kunnen. Er lijkt in eerste 

instantie geen extra infrastructuur voor nodig te zijn. De beschikbare Wi-Fi- bandbreedte is hiervoor 

In Renier de Graaf in Delft 
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binnen het UMCG voldoende. De keuze voor de mogelijke oplossing kan een jaar voor 
ingebruikname nog worden gedaan. 

 
11.3 Voorzieningen meenemen in de aanbesteding 

In dit hoofdstuk wordt per soort ruimte opgesomd welke voorzieningen moeten worden aangebracht en 
welke infrastructuur daarvoor in de aanbesteding moet worden meegenomen bovenop de standaard 
datapunten en stopcontacten voor werkplekken en vergaderzalen etc. Voor iedere ruimte apart zijn 
ŘŜȊŜ ƎŜƎŜǾŜƴǎ ƻǇƎŜƴƻƳŜƴ ƛƴ ŘŜ 9ȄŎŜƭ ƭƛƧǎǘ ά±ŜǊƭƛŎƘǘƛƴƎέΦ 
Straks in de werktekeningen controleren. 
 

Ruimte ICT/Domotica Infrastructuur 

Kantoor-
behandelruimten 

1x persoonsbeveiliging vast (paniekknop) 
2 ruimten op poli vaste cameraopstelling 

 
1x Datapunt  

Spreekkamers 1x persoonsbeveiliging vast (paniekknop) 
1x AV-middelen (beeldscherm) 
2 ruimten op kliniek vaste cameraopstelling 

 
1x Datapunt + stopcontact 
1x Datapunt  

Somatische 
onderzoeksruimten 

1x persoonsbeveiliging vast (paniekknop) 
2x Alarmering medische apparaten 

 
2x Datapunt + stopcontact 

Vergaderzalen-
Therapieruimten 
poligebouw 

1x persoonsbeveiliging vast (paniekknop) 
1x Kamerbordje 
1x AV-middelen 

 
Loze leiding naast deur 
1x Datapunt + stopcontact 

Satellietkeuken 1x persoonsbeveiliging vast (paniekknop)  

Miva toiletten 1x VOS 1x VOS-aansluitpunt 

Familiekamer 1x persoonsbeveiliging vast (paniekknop) 
1x AV-middelen - Entertainment(beeldscherm) 

 
1x Datapunt + stopcontact 

TMS-ruimte 1x persoonsbeveiliging vast (paniekknop) 
2x medische apparaten 

 
2x Datapunt + stopcontact 

Interventie lab  1x persoonsbeveiliging vast (paniekknop) 
2x Alarmering medische apparaten 
1x AV-middelen (beeldscherm) 

 
2x Datapunt + stopcontact 
1x Datapunt + stopcontact 

Testruimten 1x persoonsbeveiliging vast (paniekknop) 
2x medische apparaten 

 
2x Datapunt + stopcontact 

Spoedpoli 1x VOS 
1x persoonsbeveiliging vast (paniekknop) 
3x camera  
  (buitendeur, ambulance-ingang, spoedpoli) 

1x VOS-aansluitpunt 
 
3x Datapunt + stopcontact 

Machine ruimte (AT) 1x persoonsbeveiliging vast  

Centrale hal 2x Aanmeldzuil 
3x Narrow casting 
1x Entertainment (kinderhoek) 
1x AV-middelen (symposium) 
1x camera (voordeur) 
2x persoonsbeveiliging vast (uitgifte, receptie) 

2x Datapunt + stopcontact 
3x Datapunt + stopcontact 
1x Datapunt + stopcontact 
1x Datapunt + stopcontact 
1x Datapunt  
 

Arbeidstherapie 1x AV-middelen (in inloop én in MF-ruimte) 
Persoonsbeveiliging mobiel 
1x Narrow casting (gang) 

1x Datapunt + stopcontact 
 
1x Datapunt + stopcontact 

Beeldende therapie 1x AV-middelen (werkruimten groot) 
Persoonsbeveiliging mobiel 
1x Narrow casting (gang) 

1x Datapunt + stopcontact 
 
1x Datapunt + stopcontact 

PMT 1x AV-middelen (Intake, kantoor en grote PMT 
zaal) 
Persoonsbeveiliging mobiel 
1x Narrow casting (gang-wachtruimte) 

1x Datapunt + stopcontact 
 
 
1x Datapunt + stopcontact 

Deeltijdbehandelingen AV-middelen (huiskamers en spreekkamers) 
Persoonsbeveiliging mobiel 

1x Datapunt + stopcontact 
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Ruimte ICT/Domotica Infrastructuur 
1x Narrow casting (gang bij liften) 
1x VOS (oefen douche) 

2x Datapunt + stopcontact 
1x VOS aansluiting 

Poligebouw 1x Narrow casting (koffiehoeken) 
Luid alarm via gesproken woord 3e en 4e verd. 

1x Datapunt + stopcontact 
Opnemen benodigde voorz. 

Klinieken 
 

1x Narrow casting (gang-ingang unit) 
1x bel met verbinding (voordeuren units) 
Persoonsbeveiliging mobiel 
1x AV-middelen (activiteitenruimte) 
1x AV-middelen ς entertainment (huiskamer) 
1x AV-middelen (nachtpost) 
1x Alarmering medische apparaten     
       (Innovatieve ruimte) 

1x Datapunt + stopcontact 
1x Datapunt  
2x stopcontact 
1x Datapunt + stopcontact 
1x Datapunt + stopcontact 
1x Datapunt + stopcontact 
1x Datapunt + stopcontact 
 

Patiëntenkamer 
Ook de 1 op 1 

1x camera en/of slimme sensoren 
1x VOS bij bed en 1x VOS in sanitaire ruimte 

1x Datapunt 
2x VOS-aansluitpunt 

Patiëntenkamer 
Somatisch (4x) 

1x camera en/of slimme sensoren 
1x VOS bij bed en 1x VOS in sanitaire ruimte 
2x Alarmering medische apparaten     

1x Datapunt 
2x VOS-aansluitpunt 
2x Datapunt + stopcontact 

Comfortroom  
bij 1 op 1 

1x VOS 
1x AV-middelen-entertainment 

1x VOS-aansluitpunt 
1x Datapunt + stopcontact 

EBK 1x Multi-mediawand (zie 2.4) (incl. VOS) 
1x camera en/of slimme sensoren 

1x Datapunt + stopcontact 
1x Datapunt  

Verblijfsruimten IC-
zone 

1x VOS 
1x AV-middelen-entertainment 
1x camera en/of slimme sensoren 

1x VOS-aansluitpunt 
1x Datapunt + stopcontact 
1x Datapunt 

Buitenruimte IC-zone 1x camera en/of slimme sensoren 1x Datapunt 

Daktuinen en dakterras Overschrijdingsdetectie X datapunten + stopcontacten 

Buitendeuren Openstand-detectie Diverse datapunten en buiten 
stopcontacten 
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11.4 Uit te werken zaken en planning 
 
In onderstaande tabel is weergegeven welke zaken wanneer uitgewerkt en/of besloten moeten worden. 
 

Onderwerp Vraag Gereed 

Telefonie - Gaat UCP over op Mobiel tenzij? Budget? 
- Waar nog vaste telefoons? 

Q2 2022 
Q2 2022 

VOS - Draadloze oplossing onderzoeken i.p.v. koord langs 
vloer 

2022 

Persoonlijke 
alarmering mobiel 

- Pilot of Versity toestel de pieper met trekkoord 
binnen UCP kan vervangen. Een van de 
aandachtspunten daarbij is hoe te alarmeren als het 
mobiele toestel uit de handen geslagen is voordat 
men kan alarmeren. 

- Welke medewerkers buiten de verpleging moeten 
ook alarmeringen kunnen ontvangen? 

- Waar / naar wie moeten de diverse alarmeringen 
toe? 

Q2 2022 
 
 
 
2023 
2023 

Detectie 
overschrijding 
afzettingen / tuinen 

- Uitwerken wat voor de detectie ingezet gaat worden 
- En exact waar. 

Q1/Q2 2022 
Gereed 
 

Detectie open/dicht 
op buitendeuren 

- Uitwerken wat voor detectie ingezet gaat worden  
- En exact waar. 

Q1/Q2 2022 
Gereed 

/ŀƳŜǊŀΩǎ ƻŦ 
sensoren in 
patiëntenkamers 

- Pilot in de patiëntkamers van de huidige kliniek 
afronden en dan besluiten voor de nieuwbouw 

- Telecom service vragen iets te ontwikkelen dat 
afneembaar is 

- Eventueel alternatief (klepje) beslissen  
- Plaats waar camera/sensor moet komen bepalen. 

Q1 2022 
 
Q2 2022 
Q2 2022 
Q1 2022 
Q2 2022 

/ŀƳŜǊŀΩǎ ƻŦ 
sensoren in gangen 
kliniek 

- Plaats waar camera/sensor moet komen bepalen. 
- Soort camera of sensor bepalen 
- Uitwerken waar de beelden heen gaan, hoe ze op te 

roepen zijn of hoe ze de verpleegkundigen beweging 
signaleren. 

Gereed 
Q1 2023? 
Q1 2023? 

Mediawand EBK - Besluiten welke toegepast gaat worden: BPI Gereed 
Schermen voor AV, 
entertainment en 
narrow casting 

- Offertesopvragen en besluiten 
- Plaats waar schermen moeten komen bepalen 

Q1 2023/2023 
Gereed 

Video opnames - Offertes opvragen en besluiten welk camerasysteem 
- Aangeven in welke ruimten 

Q1 2023?2023 
Gereed 

Ruimteplanning- en 
reserveringssysteem, 
Kamerbordjes 
aanmeldzuilen 

- Pve maken 
- Uitwerken en systemen vergelijken 
- Testen 
- Besluiten en al in deel oudbouw toepassen 

Gereed 
Q2 2022 
Q2 2022 
Wenselijk? 

Audio- 
videoverbinding 

- Kiezen uit UMCG aanbod Wordt in 
huidige 
werkproces al 
bepaald 
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12. Memo ICT n.a.v. ICT document 
 
Aan :    Peter Mees, Martijn Buitenhuis, Miranda van der Weerd 
C.c. :  Mark Kap, Aaltje Bakker, Dolinda van der Meer, Carla Kamerling 
Van :   Carlo Folstar 
Datum :     13  januari 2022 
Kenmerk:  
Betreft :   UCP Domotica/ICT, afspraken proces en acties. 

Bijlagen:       
    C  O  N  C  E  P  T   2       
 

1. Organisatie 

¶ De nieuwbouw van UCP gaat onderdeel uit maken van UB35 (masterplan). 

¶ Peter Mees is kwartiermaker voor ICT/Domotica binnen UB-35 Hij ontwikkeld het plan van 

aanpak in Q1 2022. Het plan omvat de aanpak/inzet van IM-MIT en Medische Techniek. 

¶ Martijn Buitenhuis is projectleider namens UB-35 voor ICT/Domotica voor de nieuwbouw van 

UCP . 

¶ IM-MIT levert de noodzakelijke inzet op de verschillende ICT/Domotica-ǘƘŜƳŀΩǎ όƻΦŀΦ 

advisering, operationele inzet). 

B.v. binnen de UB-35 worden IV-teams (taak o.a. inventariseren en inhuizen) georganiseerd om 

de gebruikersorganisatie operationeel, daar waar nodig,  te ondersteunen.  

¶ Mark Kap is projectleider namens UCP en vertegenwoordigd de gebruiker. Hij wordt, indien 

noodzakelijk, ondersteund door Liesbeth Schellens en Carlo Folstar. 

¶ Overleg en rapportage maandelijks. 

- Samenstelling Martijn, Mark en Carlo (facultatief). 

- Het overleg start week 2 (actie Martijn: inplannen). 

- Martijn stelt maandelijks een concept voortgangsrapportage op t.b.v.  UB-35 en het 

PMT. Routing ter bespreking in het 1e/komende overleg.  

 
2. Uitgangspunten 

¶ Begroting versie 4-11-2021 (besluitbrief (21.401164/R.v.B. d.d. 4-11-21). 

N.b.: indien er extra kosten ontstaan vanwege keuzes buiten het project zal over de 

financiering aanvullende afspraken moeten worden gemaakt. 

¶ Notitie ICT/Domotica, versie  18-12-2021 (definitief). 

N.b.: 

- Is basis voor het budget. 

- Wordt nog getoetst op uitgangspunten UB 35 (actie Peter en Martijn). 

n.b. Dit kan dus leiden tot het herzien van vastgestelde uitgangspunten noodzakelijk 

wordt. 

¶ Notitie ruimte/reservering planningssysteem, versie 25-10 2022. (definitief). 

¶ Uitgangspunt is dat gebruik gemaakt zal worden van generieke (UMCG) systemen 

(standaardisatie) tenzij dit niet mogelijk blijkt. 

 
3. Proces en planning 

¶ ¦ƛǘǿŜǊƪŜƴ άǿŀǘŜǊǾŀƭέ- planning waarin o.a. opgenomen: 
- Inkoopprocessen. 
- Adviesprocessen. 
- Mogelijke pilots. 
- Inventarisaties, inhuizing. 
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Actie Martijn 

¶ De UCP-planning gaat voor de UB 35 planning. M.a.w.de UCP-planning is leidend.  

¶ Inkoopprocessen: voor hard- en softwareproducten is een Brooker geselecteerd. Via deze partij 
verloopt de aankoop van producten. Zo worden (Europese) inkoopprocedures per product 
voorkomen. 

¶ IQ-messenger;  eind maart is de SEH gereed, dan ter plaatse kijken en overleggen of de 

functionaliteit (m.n. PZI, plaatsbepaling) voor UCP voldoet. 

¶ /ŀƳŜǊŀΩǎκǎŜƴǎƻǊ ǇŀǘƛšƴǘƪŀƳŜǊǎ ƛƴ ƘǳƛŘƛƎŜ ƎŜōƻǳǿΥ 

- 9.YΥ ŎŀƳŜǊŀΩǎ ŦǳƴŎǘƛƻƴŜǊŜƴΦ 

- Patiëntkamers: status pilot niet duidelijk, ligt nu stil. (actie Martijn) 

¶ Ruimteplanning/reservering:  bij SEH worden digi-bordjes  geïnstalleerd.  

Gereed Q1 2022, dan ter plaatse bekijken en vaststellen of deze voldoen aan de vastgestelde 
uitgangspunten. 

¶ Gebruik desktop en/of laptop: inventariseren (aantallen nu/toekomst, behoefte/vraag) en 

formuleren advies (actie Martijn). 

¶ Het onderstaande  schema uit de notitie ICT/Domotica geeft een overzicht van de status van de 
verschillende acties, zoals opgenomen in de notitie ICT/Domotica.  
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13. Noodstroom in de nieuwbouw UCP 
 
Bron: Notitie door Mark Kap 8-11-2021 
 

13.1 Inleiding 
In geval van stroomuitval zal het UCP voorzieningen nodig hebben om op een veilige manier (voor 
patiënt en medewerker) een ontruiming van het gebouw te realiseren, indien blijkt dat de stroomuitval 
langdurig blijkt.  
 
Uitgangspunt bij deze notitie is dat na één uur stroomuitval duidelijk zal zijn of het pand van UCP 
ontruimd zal worden. 
 
Vóór het besluit tot ontruiming zullen zoveel mogelijk werkzaamheden door gaan. 
 
Na het besluit tot ontruiming zullen: 
- De therapieën, deeltijdbehandelingen en poliklinische activiteiten  hun werkzaamheden staken. 

Poliklinische patiënten gaan naar huis. Klinische patiënten gaan naar hun afdeling.  
- Er worden geen nieuwe patienten en/of bezoekers toegelaten in het gebouw.  
- De klinisch opgenomen patiënten gaan zoveel mogelijk naar huis, eventueel onder begeleiding van 

een naaste.  
- Alle medewerkers die verder niet noodzakelijk zijn voor de kliniek en het overplaatsen van 

patienten gaan naar huis. 
- Klinisch opgenomen patiënten die niet naar huis kunnen worden overgeplaatst (dit duurt lang en de 

zorg blijft voor hen doorgaan). Inschatting is dat dit maximaal 12 uur in beslag zal nemen. De kliniek 
moet gedurende deze tijd kunnen blijven functioneren. 

 
In dit document: De kritieke onderdelen in het nieuwe UCP die moeten blijven werken tot dat alle 
klinische patiënten zijn overgeplaatst.  
 
Niet beschreven: De verplichte functionaliteiten vanuit het bouwbesluit, zoals het blijven functioneren 
van de noodverlichting, de brandmeldinstallatie, de patchkasten, etc. 
 

13.2 Wat overal moet blijven werken in de periode tussen de eerste stroomuitval en het moment dat 
alleen de kliniek nog niet geheel ontruimd is: 
- De compartimentering moet in tact blijven (branddeuren etc). 
- Het gebouw moet toegankelijk blijven via de ambulance ingang.  
- De persoonsalarmering/noodknoppen. 
- De noodverlichting moet gaan branden (is een bouwbesluit eis). 
 

13.3 Wat in de kliniek moet blijven werken zolang deze nog niet geheel ontruimd is: 
- Algemeen voor de kliniek, tuin, ambulance ingang en spoedpoli: 

o De compartimentering moet in tact blijven (branddeuren etc). 
o Het gebouw moet toegankelijk blijven via de ambulance ingang.  
o De persoonsalarmering/noodknoppen en VOS moeten blijven werken, inclusief 

locatiebepaling van verpleegkundigen. 
o De noodverlichting moet gaan branden (is neem ik aan een bouwbesluit eis). 

- Ambulance ingang / spoedpoli: 
o Intercom buiten moet blijven werken (melding naar meldkamer of verpleging op kliniek) 
o Deurbediening moet blijven werken 
o Er moet voldoende verlichting kunnen blijven functioneren.  
o Een aansluiting (stopcontact met noodstroom) voor een pc in de spoedpoli.  

- Patientenkamers en de 1 op 1 zone, incl. bijbehorende sanitaire ruimten: 
o Lƴ ŀƭƭŜ ƪŀƳŜǊǎ ƳƻŜǘŜƴ ŘŜ ŎŀƳŜǊŀΩǎ blijven werken en er moet een manier zijn om de 

beelden te bekijken (via vaste pc of smartphone). 
o De deuren van patiëntenkamers (indien elektronisch) moeten te openen / sluiten blijven.  
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o Er moet voldoende verlichting kunnen blijven functioneren (dit is meer dan bouwbesluit). 
- EBK, verblijfsruimte en bijbehorende sanitaire ruimte: 

o Cameratoezicht moet mogelijk blijven en een manier om beelden te bekijken. 
o De communicatie met de patiënt moet mogelijk blijven met gesloten deur, de intercom 

moet blijven werken.  
o De deuren in de IC zone moeten gesloten blijven, maar wel te openen zijn. 
o Er moet voldoende verlichting kunnen blijven functioneren.  

- Huiskamers en gangen: 
o Er moet voldoende verlichting kunnen blijven functioneren.  
o Cameratoezicht moet in de lucht blijven. 
o De toegangsdeuren naar de verpleegafdelingen moeten (voor zover gesloten) op slot 

blijven, maar wel te openen zijn. 
- Daktuinen en dakterras: 

o De daktuinen en het dakterras zullen worden ontruimd en afgesloten in geval van 
stoomuitval. Echter kan dit een tijdje duren in de hectiek van het moment. Het is wenselijk 
dat camera toezicht en (nog nader te definiëren) alarmering (bij bijv overklimmen van de 
dakrand) blijven werken totdat ontruimd is.  

- Werkstationsverpleegkundigen, nachtpost en medicijnkamers: 
o 5Ŝ t/Ωǎ Ŝƴ /h²Ωǎ ƳƻŜǘŜƴ ƪǳƴƴŜƴ ōƭƛƧǾŜƴ ŦǳƴŎǘƛƻƴŜǊŜƴ ƛǾƳ ŘƻǎǎƛŜǊ ό9tL/ύ ǊŀŀŘǇƭŜƎƛƴƎΣ ȊƛŜƴ 

van camerabeelden en medicatieverstrekking. 
o Er moet voldoende verlichting kunnen blijven functioneren, ook i.v.m. 

medicatieverstrekking.  
- Liften: 

o De twee liften hoeven volgens bouwbesluit niet aangesloten op noodstroom. Op de 
tweede verdieping verblijven minder valide patiënten. De wens van UCP is om deze liften 
wel aan te sluiten op noodstroom. 
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14. Memo ter onderbouwing elektronisch sluitsysteem 
 
Bron: Memo voor de stuurgroep van 04-09-2019, BF193810 
De redenatie van onderstaand memo is nog steeds valide. De aantallen deuren en sleutels zijn  nog van 
het eerste ontwerp en daarmee is de BC in deze memo niet meer up to date. 
 

14.1 Inleiding 
Voor de nieuwbouw van UCP zijn in goed overleg tussen het projectteam en B&F-beveiliging keuzes 
gemaakt over hoe de beveiliging en de toegangscontrole voor de nieuwbouw op een effectieve manier 
kan worden gerealiseerd. De conclusies zijn verwoord in het memo BF19.35573, d.d. 14 augustus 2019. 
In dit memo worden de concrete wensen en eisen vanuit UCP voor de toegangscontrole weergegeven. 
Lƴ ƘŜǘ ōǳŘƎŜǘ ƛǎ ǳƛǘƎŜƎŀŀƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƻǇ Řƛǘ ƳƻƳŜƴǘ ƎŀƴƎōŀǊŜ ǎƭǳƛǘǎȅǎǘŜƳŜƴΦ 5ƛǘ ōŜǘǊŜŦǘ ŜŜƴ ΨƳƛȄΩ Ǿŀƴ 
overwegend mechanische sloten en paslezers. 
In dit memo wordt ingegaan op de voor- en nadelen van de mogelijke systemen alsmede op de 
investerings- en exploitatiekosten. 
 

14.2 Nieuwbouw UCP, eisen aan toegangscontrole 

¶ De toegangsautorisatie moet eenvoudig toegekend en aangepast kunnen worden.  

¶ Er moet geregistreerd kunnen worden wie op welk moment gebruik heeft gemaakt van zijn of haar 

toegangsautorisatie (integer sluitsysteem). 

¶ Patiënten moeten niet zonder toestemming in ruimten kunnen komen waar behandeld wordt. 

¶ De patiënten van de klinische afdelingen moeten hun slaapkamer op slot achter kunnen laten (dit 

kan nu niet) en zelf toegang hebben. Het is hun privégebied. Medewerkers van de kliniek moeten 

de slaapkamerdeur wel kunnen openen als dat noodzakelijk is. De toegangsautorisatie moet op de 

klinieken zelf kunnen worden toegekend (decentrale autorisatie van toegang). 

¶ Voor de slaapkamers op de klinieken zou een eenvoudig kaartlezer systeem toegepast kunnen 
worden met een vergelijkbare functionaliteit als in hotels. Dit systeem hoeft niet persé gekoppeld 
te zijn aan de andere toegangssystemen. 

¶ Voor de buitenschil van het gebouw kan het bestaande kaartlezer systeem van het UMCG toegepast 
worden. 

¶ Voor alle andere ruimten heeft het UCP een sterke voorkeur voor een sluitsysteem zonder sleutels 
maar met pasjes of druppels dat eenvoudig te programmeren is en waarbij het gebruik van de 
toegangsautorisatie geregistreerd wordt. Motivatie: 
o ¦/t ƳƻŜǘ ƴǳ ŜŜƴ ΨƘŀƭǾŜ ŦǘŜ ǎŜŎǊŜǘŀǊƛŀŀǘΩ ƛƴȊŜǘǘŜƴ ǾƻƻǊ ŀƭƭŜ ƳǳǘŀǘƛŜǎΦ  
o De medewerkers lopen soms rond met meer dan 5 sleutels.  
o Bij het wegraken van sleutels moeten deze en/of de cilinders vervangen worden. Bij kwijt raken 

van een pasje of druppel kan eenvoudig opnieuw geprogrammeerd worden.  
o Het onderstaande schema geeft een overzicht van de aanwezige deuren in het ontwerp10. 

 
14.3 Toegangscontrole binnen het UMCG 

Het UMCG kent momenteel zes afsluitvoorzieningen waarvan slechts één een integere 
afsluitvoorziening is. Een integere afsluitvoorziening is een afsluitvoorziening waarvan aantoonbaar is 
hoeveel sleutels in omloop zijn, wie deze in bezit hebben en waarvan achteraf kan worden vastgesteld 
wie op welk moment van een sleutel gebruik heeft gemaakt. De huidige paslezer is momenteel de enige 
integere afsluitvoorziening in het UMCG. Het voorstel van Beveiliging & Bedrijfshulpverlening is om het 
aantal afsluitvoorzieningen te reduceren van zes naar drie. Dit houdt in dat er twee huidige 

 
10 Ontwerp van voor de bezuinigingen. 
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afsluitvoorzieningen gehandhaafd blijven en dat er één afsluitvoorziening moet worden verworven. De 
afsluitvoorzieningen die blijven gehandhaafd zijn de deurcilinder, te bedienen met een fysieke sleutel, 
en de paslezer die te bedienen is met een personeelspas. De afsluitvoorziening die moet worden 
verworven is een elektronisch sluitsysteem. De paslezer en het elektronisch sluitsysteem zijn beiden 
integere sluitsystemen. Behalve meer integriteit levert de invoering van een elektronisch sluitsysteem 
andere voordelen op zoals een reductie van de verschillende soorten afsluitvoorzieningen en een 
reductie in personele kosten van lokaal beheer.  

 
Bij B&F-Beveiliging is er een sterke voorkeur voor de implementatie van een elektronisch sluitsysteem. 
Dit wordt onderbouwd in de businesscase van 2018 die voor het UMCG is opgesteld (zie businesscase 
d.d. 12-03-2018, IDS OO018). Hierin worden de voor- en nadelen afgewogen. Er heeft echter tot op 
heden nog geen besluitvorming plaats gevonden. Wel lopen op dit moment een aantal proeven met een 
elektronische sluitsysteem binnen het UMCG. In dit memo worden de voor- en nadelen van de 
verschillende systemen voor het UCP uiteengezet en er wordt een vergelijking gemaakt tussen de 
investerings- en exploitatiekosten. 
 

14.4 UCP, vergelijking sluitsystemen 
Het onderstaande schema geeft een overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen van de beide 
systemen. 

Huidige sluitsystemen: 

Voordelen Nadelen 
De organisatie is bekend met huidige 
systemen 

De huidige systemen zijn niet integer (met uitzondering 
van de paslezer) 

 Het beheer is arbeidsintensief 

 Hoge kosten bij verlies sleutels 

 Storingsgevoeligheid (m.u.v. fysieke sleutel) 

Elektronisch sluitsysteem: 

Voordelen Nadelen 
Het systeem is integer De aanschaf van het systeem vergt een grotere investering 

Gebruiksvriendelijk   
Het beheer is niet arbeidsintensief  

Bij verlies pas geen hoge kosten door schade  

Minder onderhoud en minder storingen  

 
Geconcludeerd kan worden dat met de keuze voor een elektronisch sluitsysteem wordt voldaan aan de 
eisen en wensen van het UCP ten aanzien van de nieuwbouw. De huidige systemen voldoen duidelijk 
minder goed. 
Op basis van de data zoals weergegeven in figuur 1 geeft het onderstaande schema inzicht in de te 
verwachten investerings- en exploitatiekosten (specificatie zie bijlage).  
 

IǳƛŘƛƎŜ ǎƭǳƛǘǎȅǎǘŜƳŜƴ όƛƴ ϵΣ ŜȄŎƭǳǎƛŜŦ .¢²ύ Investeringskosten Exploitatiekosten/jaar* 

Afsluitvoorzieningen  ϵ             тнΦллл   

Lokaal beheer (0,5 fte per jaar)    ϵ                    нсΦллл 

Storing en onderhoud per jaar (prognose)    ϵ                      нΦллл 

Totaal  ϵ             тнΦллл ϵ                    28.000 

 

9ƭŜƪǘǊƻƴƛǎŎƘ ǎƭǳƛǘǎȅǎǘŜŜƳ όƛƴ ϵ Σ ŜȄŎƭǳǎƛŜŦ ōǘǿύ Investeringskosten Exploitatiekosten/jaar* 

Aanschaf software en 2 wandlezers  ϵ              пΦллл   

Afsluitvoorzieningen ϵ           нпоΦллл   

Lokaal beheer (0,2 fte p.j.)    ϵ                    млΦллл 

Storing en onderhoud per jaar (progn.)    ϵ                          нлл 

Totaal  ϵ           нптΦллл  ϵ                    млΦнлл 

       * kosten excl. afschrijving en kapitaalslasten. 
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Voor UCP betekent de mogelijke keuze voor een elektronisch sluitsysteem een scopewijziging. Dit leidt 
ǘƻǘ ŜŜƴ ƘƻƎŜǊŜ ƛƴǾŜǎǘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ϵ мтрΦлллΣ-  exclusief btw voor het programma dan nu is gebudgetteerd. 
Hier staat een reductie in de jaarlijkse exploitatieƪƻǎǘŜƴ ǘŜƎŜƴƻǾŜǊ Ǿŀƴ ϵ муΦлллΣ-.  
De kostenvoordelen worden behaald door: 

¶ de reductie van beheersactiviteiten; 

¶ minder schade bij verlies van fysieke sleutels waardoor normaliter vervanging van cilinders 
noodzakelijk is; 

¶ minder onderhoud en storingen doordat het aantal en de soorten afsluitvoorzieningen zijn 
gereduceerd. 

 
Hierbij moet opgemerkt wordt dat indien het UMCG zou besluiten tot het gaan toepassen van een 
elektronisch sluitsysteem, vanwege het schaalvoordeel, de beheerskosten voor UCP zullen dalen en 
hiermee ook de terugverdientijd verder wordt gereduceerd.  
In de businesscase van 2018 wordt een terugverdientijd van minder dan 5 jaar berekend. 
 
Na positieve besluitvorming zal gezien de omvang van de investering en de Europese regelgeving 
hieromtrent, een aanbestedingstraject moeten worden georganiseerd. Dit kan, indien de besluitvorming 
op korte termijn plaatsvindt, nog tijdig voor de nieuwbouw van het UCP worden gerealiseerd.  
 
Gevraagd besluit: 
De stuurgroep wordt gevraagd om: 

¶ Voor de nieuwbouw van het UCP in te stemmen met de keuze voor een elektronisch sluitsysteem 
en akkoord te gaan met de geprognotiseerde ŜȄǘǊŀ ƛƴǾŜǎǘŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ϵ нмнΦлллΣ- inclusief btw. 

¶ Te onderzoeken hoe een spoedige besluitvorming op UMCG-niveau kan worden bevorderd zodat de 
exploitatiekosten voor UCP verder kunnen worden gereduceerd en tijdig het aanbestedingstraject 
kan worden georganiseerd. 
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15. Sluitplan nieuwbouw UCP ς als electronisch 
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De tekeningen zijn n.a.v. de bezuinigingsvraag in jan-feb 2022 nog aangepast op de begane grond. Die 
tekeningen zijn nu als bijlage hier opgenomen. 
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